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Sažetak: 
 
U radu je prikazan glavni projekt stambeno-poslovne zgrade koja se nalazi u ulici 
Poljička cesta u Splitu. GraĎevina se sastoji od pet dijelova (zgrada), ukupne katnosti 
nad zemljom: 6, 11 i 12 katova, koje su meĎusobno povezane, te ukopanom (polu-
ukopanom) garaţom ukupne katnosti 3 kata. 
GraĎevina je izvedena u armiranom betonu, sve monolitne izvedbe s armirano 
betonskim zidovima, stupovima i armirano betonskim pločama kao meĎukatnom 
konstrukcijom. Projekt sadrţi: tehnički opis konstrukcije, opće i posebne tehničke 
uvjete, plan kontrole i osiguranja kvalitete, proračun nosivih konstrukcijskih 





stambeno-poslovna graĎevina, glavni projekt, monolina izvedba 
 
Main design of the residental-buisness building 
in Poljiĉka cesta street in Split 
Abstract: 
 
Main design of the residental-buisness building, which is positioned in Poljička cesta 
street in Split, is presented in this work. The building is consist of five separate parts 
(five buildings), with total number of uperground stories: 6, 11 and 12, which are 
interconnected, and underground (semi-underground) garage with three stories. 
Building is made of reinforced concrete elements: walls, columns and ceiling slabs, 
all casting in site. The work include tehnical description of the structure, general and 
particular conditions of civil engineering works, control plan and quality assurance 
plan, calcuation of the main structural elements as well as characteristic structural 
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1. TEHNIĈKI OPIS 
1.1. Općenito 
Na zapadnom dijelu kvarta Mertojak u Splitu, na zemljištu površine cca 7.000,00 m2 investitor 
VG doo iz Splita namjerava izgraditi stambeno-poslovni centar „Novi Split“.  
Zemljište se nalazi na području Urbanističkog plana ureĎenja područja na kriţanju Velebitske i 
Poljičke ulice u Splitu. Za zemljište je odreĎena gospodarska namjena – stambeno-poslovna. 
Za izgradnju Stambeno-poslovnog centra na novoformiranoj graĎevnoj čestici u Splitu, investitor 
je ishodio Lokacijsku dozvolu klasa: UP/I-350-05/08-01/71, ur.broj: 2158/01-12-01/01-08-2 NZ 
od 12.05.2008. Dozvolu je izdao Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog ureĎenja i 
gradnje iz Splita.  
Ovaj idejni projekt usklaĎen je svim prostorno – planskim parametrima s vaţećom lokacijskom 
dozvolom /UPU, formiranje čestice, namjena graĎevine, veličina i površina graĎevine 
/izgraĎenost, visina, etaţnost/, smještaj graĎevine na graĎevnoj čestici, ureĎenje čestice, 
priključenje na javno – prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, parkirališna mjesta.   
Oblik i veliĉina graĊevinske ĉestice 
GraĎevinska parcela poslovno trgovačkog centra površine cca 7.000,00 m2 formirana je na 
parceli 7697/82 k.o. Split. 
Novoformirana parcela ima oblik paralelograma, izduţenog u smjeru sjever-jug. S juţne strane 
parcela graniči s prometnicom koja vodi do Doma zdravlja Mertojak, sa zapadne strane graniči sa 
Poljičkom ulicom. Sjevernom meĎom parcela graniči s Velebitskom ulicom, a istočnom s 
susjednim parcelama. 
Smještaj graĎevine na parceli proizlazi iz prostorno – prometnih uvjeta – mogućnosti kolnog 
pristupa s novoformiranih prometnica koje lokaciju stambeno-poslovnog centra omeĎuju sa juţne 
i istočne strane. GraĎevina je smještena na sjevernoj strani parcele /udaljenost min 20,00 m od 
juţne meĎe, min. 10,00 m od istočne i zapadne meĎe te min. 5,00 m od sjeverne meĎe/. 
  




Sadrţaji graĎevine podijeljeni su visinski u tri podzemne i dvanaest nadzemnih etaţa. Namjena 
graĎevine je stambeno-poslovna.  
U tri podzemne etaţe  projektirana je prirodno ventilirana garaţa, tehničke prostorije, spremišta i 
prostori vertikalnih komunikacija /stubišta, liftovi.  
Nadzemne etaţe se sastoje od pet meĎusobno povezanih zgrada od kojih su dvije visine 18.00 m, 
dvije 33.00 m i jedna srednja zgrada 36.00 m (mjereno od kote ±0.00). Srednja zgrada se pruţa 
od temelja na koti -9.00 m, dok se ostale zgrade pruţaju od kote ±0.00 m te njihovi nosivi zidovi 
su oslonjeni na grede. 
Srednja zgrada sluţi samo za vertikalnu komunikaciju, te se u njoj nalaze dva stubišta i dva lifta. 
Ostale zgrade imaju stambeno-poslovnu namjenu. Poslovni prostori se nalaze u prizemlju 
graĎevine, a ostatak nadzemnih etaţa sluţi u stambene svrhe. 
Konstruktivne pojedinosti - općenito 
GraĎevina, u konstruktivnom smislu nema dilatacije – sve zgrade su konstruktivno potpuno 
spojene, a srednja zgrada se nalazi na temeljnoj ploči. Tlocrtna površina podzemne garaţe je oko 
960 m
2
 te je oslonjena na trakaste temelje. Tlocrtna površina nadzemnih etaţa je oko 480 m2. 
Konstruktivne pojedinosti – podna ploĉa 
Podna ploča je armiranobetonska ploča izvedena u jednom komadu, debljine 15 cm. Ova ploča je 
uglavnom neprekinuta osim na mjestima liftova gdje je izvedeno udubljenje od 1.5 m. Ploča je 
armirana mreţastom armaturom. 
Materijal izrade je beton kvalitete C 35/45. 
Konstruktivne pojedinosti - garaţa 
Konstrukcija ploče garaţe je armiranobetonska monolitna konstrukcija koja se sastoji od 
armiranobetonskih ploča (d=18 cm), koje su povezane gredama 30x60 cm (smjer sjever-jug i 
istok-zapad). Garaţa je u potpunosti ukopana i kao takva ukrućena obodnim zidovima i nasipom 
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zemlje za horizontalna opterećenja. Vertikalni nosivi sustav su okrugli stupovi promjera Ø70 cm 
meĎusobno povezani gredama. 
Obodni zidovi su debljine 30 cm, a zidovi jezgri debljine 30 i 20 cm. 
Materijal izrade je beton kvalitete C 35/45.  
Konstruktivne pojedinosti - katovi 
Za tlocrtni raster objekta na etaţama predviĎen je raster 9.32 x 6.60 m(zgrada A), 13.50 x 8.10 
m(zgrada B), 7.70 x 12.64 m(zgrada C), 12.80 x 6.60 m(zgrada D) i 8.10 x 16.80 m(zgrada E). 
Kao meĎukatna konstrukcija predviĎena je armiranobetonska monolitna ploča debljine 18 cm. 
Glavnu nosivu konstrukciju u prizemlju čine armiranobetonski zidovi debljine 30 cm te grede 
dimenzija 30x60 cm. Na ostalim etaţama glavnu nosivu konstrukciju čine armiranobetonski 
zidovi debljine 30 i 20 cm. 
Materijal izrade je beton kvalitete C 35/45.  
Lokacija i opterećenja 
GraĎevina se nalazi na lokaciji koja prema vaţećim propisima spada u VIII. seizmičku zonu te u 
III. vjetrovnu zonu. 
Izvedba 
 Iskop graĎevinske jame do nivoa cca –10.00 m ispod nivoa prizemlja buduće graĎevine  
izvršit će se širokim otkopom. Kako je jama relativno duboka predviĎena je zaštita same jame u 
smislu mlaznog betona. Pristup jami predviĎen je na mjestima budućih rampi. 
 U trenutku izrade projektne dokumentacije nije poznat izvoditelj konstrukcije. Prilikom 
izrade statičkog proračuna usklaĎena je geometrija presjeka elemenata konstrukcije s izvoĎačkim 
mogućnostima većine graĎevinskih firmi. Prilikom odabira izvoditelja moguće je da doĎe do 
manjih odstupanja u obliku poprečnog presjeka pojedinih elemenata u odnosu na elemente iz 
statičkog proračuna, ali se ne očekuju bitna odstupanja, koja bi imala utjecaj na ukupnu stabilnost 
graĎevine, te je dovoljno ove razlike obraditi u izvedbenom projektu konstrukcije. 
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 Opterećenja su uzeta prema podacima dobivenim od strane investitora, projektanata 
instalacija, te prema normama i uzancama struke. Pošto je moguća promjena predviĎene opreme 
prilikom odabira izvoditelja ovih radova uzeta je i izvjesna rezerva. 
 Zbog veličine i sloţenosti graĎevine u cilju osiguranja što kvalitetnije izvedbe nosive 
konstrukcije Investitor je duţan osigurati projektantski nadzor nad konstrukcijom tijekom cijelog 
vremena izvedbe konstrukcije prema Zakonu o gradnji (NN 153/13). 
1.2. Geotehniĉki izvještaj 
Podaci o istraţnim radovima 
Geotehnički istraţni radovi su se sastojali od obilaska terena s inţenjersko geološkim 
kartiranjem, te iskopa i pregleda četiri istraţne jame. Sve istraţne jame su iskopane do dubine 
pojave matične stijene. 
U nastavku su izneseni samo najvaţniji zaključci iz navedenog elaborata koji su bitni za 
predmetnu graĎevinu. 
Geološka i inţenjerskogeološka istraţivanja 
Teren na predmetnoj lokaciji izgraĎuju gornjokredni masivni dolomiti (K21) koji su prekriveni 
tanjim slojem gline crvenice i stijenskog kršja (Q) i nasipnim materijalima (Qn). 
Dolomiti su svjetlo sive boje, dosta su razlomljeni i okršeni, dijelom trošni i zdrobljeni, pogotovo 
u površinskoj zoni terena. Pukotine su uglavnom mm i cm zijeva, mjestimično i dm zijeva (u 
površinskoj zoni trošenja).  
Na području predmetne lokacije moguće je postojanje većih kraških pojava (kaverne i sl.), zbog 
čega je potrebno nakon iskopa temeljnih jama izvršiti kompresorsku provjeru stijenske mase. 
Dubina podzemne vode 
U hidrogeološkom smislu, razlomljene i okršene naslage dolomita imaju pukotinsku i moguće 
kavernoznu poroznost, te se oborinske vode relativno brzo procjeĎuju u podzemlje. U nijednoj 
istraţnoj jami nije zabiljeţena pojava podzemne vode.  
  




Iskopom četiri sondaţne jame utvrĎeno je da se matična stijena nalazi na 0.50 do 0.80 m u 
odnosu na postojeću površinu terena. Minimalna dubina ukapanja je 0.80 m što je pliće od 
projektom predviĎene dubine temeljenja. PredviĎenim iskopom će se u cijelosti otkloniti nasipni 
materijal i naslage crvenice koje su nepodesne za temeljenje. Minimalna dubina temeljenja je 0.8 
m od kote ureĎenog terena oko graĎevine. 
Nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, kao i 
eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je 
neravnine i udubine (škrape) popuniti i izravnati podloţnim betonom C 15/20 do projektirane 
kote temeljenja. 
Ukoliko se naiĎe na kavernu (pukotinu), veće udubine i relativno manje širine, a nije moguće 
potpuno uklanjanje gline crvenice, sanaciju izvesti tako da se glina očisti do dubine cca 50 cm 
ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektiranje kote temeljenja "plombira" – zapuni 
podbetonom. 
Dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta su za 
osnovna opterećenja 0.50 MPa, te 0.60 MPa za rubna naprezanja. 
Za predviĎeni način temeljenja ne očekuju se slijeganja niti diferencijalna slijeganja. 
Naročitu paţnju treba posvetiti na eventualne proširene pukotine bez ispune koje mogu biti dio 
većeg podzemnog sustava. Na tim mjestima je potrebno izvršiti provjeru bušenjem svrdlom Ø32 
mm ("štampom") do dubine 2.0 do 3.0 m od kote temeljenja. 
1.3. Materijali 
1.3.1. Beton 
Za izgradnju graĎevine koristit će se beton zadanog sastava ili projektiranog sastava, razreda 
tlačne čvrstoće normalnog betona C 35/45, a sve prema "Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije" ("TPBK" N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Sustav potvrĎivanja sukladnosti 
betona je 2+. 
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C 12/16 C 35/45 C 35/45
X0 XC2 XC3
Minimalna količina cementa (kg/m
3
) 260 340 360
Maksimalni vodocementni faktor (v/c) 0,55 0,45 0,42
NE DA DA
S2 ili S3 S3 ili S4 S3 ili S4
Maksimalno zrno agregata (mm) 16 32 32
Minimalni zaštitni sloj (mm) - 30 40
Cl 0,10 Cl 0,10 Cl 0,10
Minimalno vrijeme obradivosti (min) 60 90 90
Maksimalna temperatura sveţeg betona(+ ºC) 5 - 30 5 - 30 5 - 30
vodonepropusnost prema 
HRN EN 12390-8 (cm) --- --- ---





TRAŢENA SVOJSTVA SVJEŢEG BETONA
Razred čvrstoće normalnog betona
Klasa izloţenosti
 
Za izradu konstruktivnog betona smiju se koristiti samo CEM I ili CEM II/A-S. Zbog opasnosti 
od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrţe cemente tipa CEM II/C, CEM 
IV i CEM V, prema normi HRN EN 197-1. 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju 
ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima C, 
D, E i F Tehničkih propisa za betonske konstrukcije (TPBK). 
Za izvedbu konstruktivnih dijelova graĎevine smiju se upotrijebiti samo oni sastavi betona za 
koje je dokazano da ispunjavaju gore navedene tehničke uvjete. 
1.3.2. Armatura 
Kao armatura koristit će se betonski čelik B 500 A ili B 500B (prema TPBK) za sve elemente, u 
obliku šipki ili mreţa. Zaštitni slojevi betona do armature prema gornjoj tablici. 
Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmačnika (distancera). Kvalitetu 
zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim 
rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je duţan izraditi izvoĎač 
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radova. Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti 
poštivati projektirani raspored i poloţaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod 
betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći. 
1.3.3. Elementi za zidanje 
a) Blokovi za zidanje 
Za zidanje su predviĎeni opekarski blokovi d=10 cm ili d=20 cm. Ovi blokovi moraju biti u 
skladu s normom EN 771-1, i biti 1. razreda (ovisno o kontroli proizvodnje) – tamo gdje je 
proizvoĎač sporazuman isporučivati zidne elemente odreĎene tlačne čvrstoće a ima program 
kontrole kvalitete s rezultatima koji pokazuju da srednja tlačna čvrstoća pošiljke uzorkovana i 
ispitana prema odgovarajućoj normi ima vjerojatnost podbačaja odreĎene tlačne čvrstoće manju 
od 5%. Razred izvedbe moţe biti A ili B. Prema udjelu šupljina blokovi mogu biti grupe 2a ili 
2b. 
b) Mort za zidanje 
Za zidanje je predviĎen produţni mort čvrstoće M5, opće namjene. Mort mora biti u skladu s 
normom EN 998-2. 
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2. PLAN KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE 
2.1. Općenito 
Izvoditelj je odgovoran za kvaliteta izvoĎenja radova i za uredno poslovanje. 
 Izvoditelj ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inţenjera 
investitora, a uz prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u graĎevinsku 
knjigu i graĎevinski dnevnik. 
 Kvaliteta korištenog graĎevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i 
kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim vaţećim 
propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, te uvjetima iz Ugovora. 
 Ukoliko izvoditelj ugraĎuje materijal koji nije standardiziran, za isti je duţan pribaviti 
odgovarajuće dokaze o kakvoći i priloţiti ih u pismenoj formi. 
 Pri izvoĎenju graĎevine, izvoditelj se duţan pridrţavati navedenih propisa kao i svih 
ostalih Pravilnika, Tehničkih normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih 
elemenata graĎevine, kao i standarda propisanih za izvoĎenje radova na graĎevini (temeljenje, 
betonski radovi, skele i oplate, armatura, čelik za armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, 
zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena graĎevina odgovara projektu, te 
svim propisima i standardima RH. 
2.2. Betonski i armirano betonski radovi 
(i) Beton 
Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju 
udovoljavati zahtjevima vaţećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je duţan izraditi 
projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. 
 Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s 
uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona. 
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 Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona (kojeg je 
duţan izraditi IzvoĎač), a u svemu sukladno s: Tehnički propis za betonske konstrukcije (N.N. 
139/09, 14/10, 125/10), te svim pratećim normativima 
 Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka 
betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema 
normi HRN EN 206-1. 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju 
ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom 
propisu za betonske konstrukcije. 
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvoĎača betona korisniku moraju sadrţavati 
podatke prema normi HRN EN 206-1. 
 Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeţeg betona 
provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona 
prema normama niza HRN EN 12390. 
 Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja 
graĎenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvoĎenja i dokaz zahtijevanih 
svojstava prethodnim ispitivanjima. 
 Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inţenjer je duţan izvijestiti Projektanta i 
Investitora.  
 Nuţna je njega ugraĎenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema 
projektu betona, vaţećim propisima i pravilima struke. 
(ii) Betonski ĉelik 
Betonski čelici trebaju udovoljavati zahtjevima vaţećih propisa.  
 Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona 
– Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika 
Goran Vrcan  Diplomski rad 
10 
 
razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 
armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN 
EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – 
Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreţa (prEN 
10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. 
dio:  Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999). 
 PotvrĎivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka A 
norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa. 
 Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje 
provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema 
normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
 Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H 
Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004. 
 Sva armatura je iz čelika B500 u obliku šipki ili mreţa. Osobito poštivati projektom 
predviĎene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moţe započeti 
bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inţenjera i njegove dozvole. 
(iii) Prekidi betoniranja 
Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obraĎeni projektom betona.  
(iv) Oplata 
Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, 
postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati 
mjerama graĎevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora 
se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugraĎene mješavine. Unutarnje 
površine moraju biti  ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata 
mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi 
se "mlada" konstrukcija izloţila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da 
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izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu IzvoĎač je obavezan istu 
srušiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeţe mješavine betona u oplatu istu, ako 
je drvena, potrebno je dobro navlaţiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim 
premazom. 
IzvoĎač ne moţe započeti betoniranje dok Nadzor ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno 
je ne odobri. 
(v) Primijenjeni standardi 
Standardi za beton – osnovni 
HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004) 
nHRN EN 206-1/A2  Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004) 
Standardi za beton - ostali 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjeţeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjeţeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjeţeg betona – 3. dio: VeBe ispitivanje 
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjeţeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjeţeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjeţeg betona – 6. dio: Gustoća 
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjeţeg betona – 7. dio: Sadrţaj pora – Tlačne metode 
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom 
kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 
ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: UtvrĎivanje karakteristika 
zračnih pora u očvrsnulom betonu 
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HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: IzvaĎeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne 
čvrstoće 
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – OdreĎivanje veličine odskoka 
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: OdreĎivanje sile čupanja 
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: OdreĎivanje brzine ultrazvuka 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
Standardi za čelik za armiranje – osnovni 
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) 
nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A 
(prEN 10080-2:1999) 
nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B 
(prEN 10080-3:1999) 
nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C 
(prEN 10080-4:1999) 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih 
armaturnih mreţa (prEN 10080-5:1999) 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih 
rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 
Standardi za čelik za armiranje – ostali 
HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika 
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke 
HRN EN 10027-1  Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli 
HRN EN 10027-2  Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav 
EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda 
HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995) 
prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje 
HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti 
HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni 
zahtjevi za kakvoću 
HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 
HRN EN ISO 377  Čelik i čelični proizvodi – Poloţaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja 
HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) 
HRN EN ISO 15630-1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i ţice 
HRN EN ISO 15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreţe 
Ostali standardi 
ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade 
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ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na 
poţar 
Ovlaštene organizacije i institucije za atestiranje su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje 
Drţavni zavod za normizaciju i graditeljstvo. 
 Izvoditelj je duţan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugraĎenih proizvoda i opreme 
prema Zakonu i prema zahtjevima iz projekta, te u tom smislu mora čuvati dokumentaciju o 
ispitivanju ugraĎenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta. 
 Nadzorni inţenjer duţan je voditi računa da je kvaliteta radova, ugraĎenih proizvoda i 
opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i 
dokumentima. Nadzorni inţenjer duţan je da za tehnički pregled priredi završno izvješće o 
izvedbi graĎevine. 
2.3. Zidarski radovi 
 Zidni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrĎena 
na način odreĎen prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN. 01/07) i izdana isprava 
o sukladnosti, smije se ugraditi u ziĎe ako ispunjava zahtjeve iz projekta. Prije ugradnje 
predgotovljenog zidnog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje odreĎene Prilogom 
»J« Tehničkog propisa za zidane konstrukcije (NN. 01/07).  
ProizvoĎač i distributer zidnih elemenata, te izvoĎač radova, duţni su poduzeti odgovarajuće 
mjere u cilju odrţavanja svojstava zidnih elemenata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i 
skladištenja i ugradnje prema tehničkim uputama proizvoĎača. 
Norme za zidne elemente 
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-
3:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003) 
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005) 
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-
5:2003+A1:2005) 
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005) 
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HRN EN 771-6:2006 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001) 
Kontrola morta za zidanje, prije ugradnje u zidanu konstrukciju i naknadno ispitivanje u slučaju 
sumnje provode se na gradilištu prema normama navedenim u točki C.6.1. Tehničkog propisa za 
zidane konstrukcije (NN. 01/07) i normama na koje taj propis upućuje. 
Norme za mort 
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziĎe – 2. dio: Mort za ziĎe (EN 998-2:2003) 
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrĎivanje 
sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005) 
HRN EN 13501-1:2002 Razredba graĎevnih proizvoda i graĎevnih elemenata prema ponašanju u poţaru – 1. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja reakcije na poţar (EN 13501-1:2002) 
 
2.4. Ostali radovi i materijali 
 Svi ostali materijali i proizvodi koji se ugraĎuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz 
zadovoljenje svih vaţećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale 
provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilaţu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova 
treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje 
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3. OPĆI I POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI 
3.1. Oplate i skele 
Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu 
primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju biti 
izvedeni tako da se osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prolaznika, 
prometa, susjednih objekata i okoline uopće. 
Materijali za izradu skela i oplata moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inţenjer treba 
odobriti oplatu prije početka betoniranja. 
Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomoću vibratora na oplati tamo 
gdje je to potrebno. 
Oplata mora sadrţavati sve otvore i detalje prikazane u nacrtima, odnosno traţene od nadzornog 
inţenjera. 
Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onečisti. Obje moraju biti dovoljno čvrste i 
krute da odole pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da spriječe ispupčenja. Nadzorni inţenjer će, 
tamo gdje mu se čini potrebno, traţiti proračunski dokaz stabilnosti i progibanja. 
Nadvišenja oplate dokazuju se računski i geodetski se provjeravaju prije betoniranja. 
Oplata mora biti toliko vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka. 
Ukoliko se za učvršćenje oplate rabe metalne šipke od kojih dio ostaje ugraĎen u betonu, kraj 
stalno ugraĎenog dijela ne smije biti bliţi površini od 5 cm. Šupljina koja ostaje nakon uklanjanja 
šipke mora se dobro ispuniti, naročito ako se radi o plohama koje će biti izloţene protjecanju 
vode. Ovakav način učvršćenja ne smije se upotrijebiti za vidljive plohe betona. 
Ţičane spojnice za pridrţavanje oplate ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe gdje bi bile vidljive. 
Radne reške moraju biti, gdje god je moguće, horizontalne ili vertikalne i moraju biti na istoj 
visini zadrţavajući kontinuitet. 
Pristup oplati i skeli radi čišćenja, kontrole i preuzimanja, mora biti osiguran. 
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Oplata mora biti tako izraĎena, naročito za nosače i konstrukcije izloţene proticanju vode, da se 
skidanje moţe obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine. 
Površina oplate mora biti očišćena od inkrustacija i sveg materijala koji bi mogao štetno djelovati 
na izloţene vanjske plohe. 
Kad se oplata premazuje uljem, mora se spriječiti prljanje betona i armature. 
Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje 
će doći u dodir s betonom i zaštićena od prianjanja za beton premazom vapnom. 
Skidanje oplate se mora izvršiti čim je to provedivo, naročito tamo gdje oplata ne dozvoljava 
polijevanje betona, ali nakon što je beton dovoljno očvrsnuo. Svi popravci betona trebaju se 
izvršiti na predviĎen način i to što je prije moguće. 
Oplata se mora skidati prema odreĎenom redoslijedu, paţljivo i stručno, da se izbjegnu oštećenja. 
Moraju se poduzeti mjere predostroţnosti za slučaj neplaniranog kolapsa. Nadzorni inţenjer će 
odrediti kad se mora, odnosno moţe, skidati oplata. 
Sve skele (za oplatu, pomoćne i fasadne) moraju se izvesti od zdravoga drva ili čeličnih cijevi 
potrebnih dimenzija. 
Sve skele moraju biti stabilne, ukrućene dijagonalno u poprečnom i uzduţnom smislu, te solidno 
vezane sponama i kliještima. Mosnice i ograde trebaju biti takoĎer dovoljno ukrućene. Skelama 
treba dati nadvišenje koje se odreĎuje iskustveno u ovisnosti o graĎevini ili proračunski. Ako to 
traţi nadzorni inţenjer, vanjska skela, s vanjske strane, treba biti prekrivena tršćanim ili lanenim 
pletivom kako bi se uz općenitu zaštitu osigurala i kvalitetnija izvedba i zaštita fasadnog lica. 
Skele moraju biti izraĎene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i 
tehničkim zaštitnim mjerama u graĎevinarstvu. 
Nadzorni inţenjer mora zabraniti izradu i primjenu oplata i skela koje prema njegovom mišljenju 
ne bi mogle osigurati traţenu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili 
sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom 
izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i armature vrši nadzorni inţenjer. Bez obzira na 
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odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvoĎač snosi punu odgovornost za sigurnost i 
kvalitetu radova. 
3.2. Transport i ugradnja betona 
S betoniranjem se moţe početi samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, skele, 
oplate i armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inţenjera. 
Beton se mora ugraĎivati prema unaprijed izraĎenom programu i izabranom sistemu. 
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjeţim betonom ne smije biti duţe od onog koje je 
utvrĎeno u toku prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim 
temperaturama). 
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona. 
U slučaju transporta betona auto-miješalicama, poslije praţnjenja auto-miješalice treba oprati 
bubanj, a prije punjenja treba provjeriti je li ispraţnjena sva voda iz bubnja. 
Zabranjeno je korigiranje sadrţaja vode u gotovom svjeţem betonu bez prisustva tehnologa za 
beton. 
Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Nije dozvoljeno transportiranje betona po 
kosinama. 
Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje 
njihov projektirani poloţaj. 
Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno 
izbetoniran u opsegu, koji je predviĎen programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze 
vremenske promjene ili isključenja pojedinih ureĎaja mehanizacije pogona. 
Ako doĎe do neizbjeţnog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti završeno tako da 
se na mjestu prekida moţe izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada 
takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje nadzornog inţenjera. 
Svjeţi beton mora se ugraĎivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 70 cm. 
Sloj betona koji se ugraĎuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem 
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betona. Ako doĎe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg sloja betona 
mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem. 
Beton treba ubaciti što bliţe njegovom konačnom poloţaju u konstrukciji da bi se izbjegla 
segregacija. Smije se vibrirati samo oplatom ukliješten beton. Nije dozvoljeno transportiranje 
betona pomoću pervibratora. 
UgraĎeni beton ne smije imati temperaturu veću od 45 °C u periodu od 3 dana nakon ugradnje. 
3.3. Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama 
Niska početna temperatura svjeţeg betona ima višestruko povoljan utjecaj na poboljšanje uvjeta 
za betoniranje masivnih konstrukcija. Stoga je sniţenje temperature svjeţeg betona i odrţavanje 
iste u propisanim granicama od posebnog značaja. Za odrţavanje temperature svjeţeg betona 
unutar dopuštenih 25 °C, neophodno je poduzeti sljedeće mjere: 
 krupne frakcije agregata hladiti raspršivanjem vode po površini deponije, što se ne 
preporuča s frakcijama do 8 mm, zbog poteškoća s odrţavanjem konzistencije betona,  
 deponije pijeska zaštititi nadstrešnicama,  
 silose za cement, rezervoare, miješalicu, cijevi itd. zaštititi od sunca bojenjem u bijelo. 
Ukoliko ovi postupci hlaĎenja nisu dostatni, daljnje sniţenje temperature moţe se postići 
hlaĎenjem vode u posebnim postrojenjima (coolerima). 
 
Za vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30 °C), kada postoje poteškoće s odrţavanjem 
dozvoljene temperature svjeţeg betona, početak radova na betoniranju treba pomaknuti prema 
hladnijem dijelu dana (noć, jutro). 
Vrijeme od spravljanja betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri 
praţnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti. 
UgraĎivanje se mora odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti 
povezivanje novog betona s prethodnim. 
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U uvjetima vrućeg vremena najpogodnije je njegovanje vodom. Njegovanje treba početi čim 
beton počne očvršćivati. Ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina se moţe 
finim raspršivanjem vode odrţavati vlaţnom, bez opasnosti od ispiranja. 
Čelične oplate treba rashlaĎivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti dobro nakvašena. 
Ukoliko se u svjeţem betonu pojave pukotine, treba ih zatvoriti revibriranjem. 
Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike 
izmeĎu temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je 
efikasan način njegovanja pokrivanje betona materijalima koji vodu upijaju i zadrţavaju (juta, 
spuţvasti materijal i sl.) te dodatno prekrivanje plastičnom folijom. 
Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć - dan. 
3.4. Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama 
Betoniranje pri temperaturama niţim od +5 °C moguće je uz pridrţavanje mjera za zimsko 
betoniranje. 
Upotreba smrznutog agregata u mješavini nije dozvoljena, a zagrijavanje pijeska parom nije 
preporučljivo zbog poteškoća s odrţavanjem konzistencije betona. 
Pri ugradnji svjeţi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6 °C, koja se na niţim 
temperaturama zraka (0 < t < +5 °C) moţe postići samo zagrijavanjem vode, pri čemu 
temperatura mješavine agregata i vode prije dodavanja cementa ne smije prijeći +25 °C.  
Temperatura svjeţeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti od +6 °C do +15 
°C. 
Da bi se omogućio normalni tok procesa stvrdnjavanja i spriječilo smrzavanje, odmah poslije 
ugradnje, beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima i 
izolacijom čeličnih oplata. 
Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane 
čvrstoće na pritisak prije nego što beton bude izloţen djelovanju mraza. 
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Pri temperaturama zraka niţim od +5 °C, temperatura svjeţeg betona mjeri se najmanje jedanput 
u toku 2h. 
3.5. IzvoĊenje zidanih zidova (ziĊa) 
Zidni elementi na gradilištu moraju biti sloţeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja 
atmosferilija (kiše, snijega, leda). Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije 
ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji. 
Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i 
drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva. Mort mora biti sloţen po vrstama i 
razredima. 
Mort i veziva ne smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugraĎivati odnosno primjenjivati 
nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu. Mort se mora miješati strojno i ne smije se ugraĎivati 
ukoliko je započeo proces stvrdnjavanja. 
Prije zidanja ziĎa mora se provesti sljedeće: 
 pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim graĎevnim 
proizvodima, koji se koriste, 
 vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreća morta i ambalaţe ostalih graĎevnih proizvoda 
da se utvrde moguća oštećenja, 
 utvrĎivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II) 
Kontrolu provodi izvoĎač. 
Kontrolu razreda izvedbe ziĎa (A, B, C) provodi nadzorni inţenjer i utvrĎuje da postoji 
osposobljenost izvoĎača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. 
Pri izvedbi ziĎa zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje 
horizontalnih i vertikalnih sljubnica. 
Pri zidanju ziĎa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, 
mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. 
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Horizontalni serklaţi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne 
konstrukcije. 
Vertikalni serklaţi pojedine etaţe betoniraju se nakon izvedbe ziĎa te etaţe pri čemu se mora 
osigurati veza zid – serklaţ, bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda 
za najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehaničkim spojnim 
sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije. 
Temperatura svjeţeg morta ne smije biti niţa od +5°C, niti viša od +35°C. 
Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +50°C ili viša od +35°C, zidanje ziĎa treba 
izvoditi pod posebnim uvjetima. 
Dokazivanje uporabljivosti ziĎa i potvrĎivanje sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe 
ziĎa, sukladno odredbama Tehničkog propisa za zidane konstrukcije (01/07). 
Ako se naknadno dokaţe da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom 
kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe ziĎa potrebno je provesti ispitivanje 
ziĎa in situ od strane ovlaštene pravne osobe.  
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4. NAĈIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 
Način zbrinjavanja graĎevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propis iz 
tog područja je: Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), koji u sebi sadrţi sve 
ostale relevantne pravilnike: Pravilnik o vrstama otpada, Pravilnik o postupanju s otpadom… 
Prema navedenom zakonu graĎevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrţi ili sadrţi malo 
tvari koje podlijeţu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugroţavaju okoliš. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio 
terena dovesti u prvobitno stanje. 
Pravilnikom o vrstama otpada odreĎeno je da je proizvoĎač otpada čija se vrijedna sredstva mogu 
iskoristiti duţan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati 
uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
Taj pravilnik predviĎa slijedeće moguće postupke s otpadom: 
 kemijsko-fizikalna obrada, 
 biološka obrada, 
 termička obrada, 
 kondicioniranje otpada i 
 odlaganje otpada. 
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja 
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a moţe biti: neutralizacija, taloţenje, 
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna 
osmoza. 
Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a moţe biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 
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Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a moţe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, 
sinteriranje, ţarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 
Kondicioniranje otpada je priprema za odreĎeni način obrade ili odlaganja, a moţe biti: 
usitnjavanje, ovlaţivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima 
se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrţi otpad. 
S graĎevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. 
Taj pravilnik predviĎa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: 
 drvo, 
 plastiku, 
 asfalt koji sadrţi katran, i 
 katran i proizvodi koji sadrţe katran. 
Kondicioniranjem se moţe obraditi slijedeći otpad: 
 graĎevinski materijali na bazi azbesta, 
 asfalt koji sadrţi katran, 
 asfalt (bez katrana), 
 katran i proizvodi koji sadrţe katran, 
 izolacijski materijal koji sadrţi azbest, i 
 miješani graĎevni otpad i otpad od rušenja. 
Najveći dio graĎevnog otpada (prethodno obraĎen ili neobraĎen) moţe se odvesti u najbliţe 
javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, graĎevinski materijali na bazi gipsa, 
drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, ţeljezo i čelik, kositar, miješani 
materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. 
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Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
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5. UVJETI ODRŢAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA 
Razmatrana graĎevina ne zahtijeva poseban tretman odrţavanja. 
Ipak, ukopanost u tlo i relativna blizina agresivne sredine (mora) zahtijevaju povećanu mjeru 
opreza i pojačani nadzor nad svim elementima (konstruktivnim i nekonstruktivnim) graĎevina. 
Tehnološkim mjerama, koje su navedene u ovom projektu pokušalo se dobiti što kvalitetniju i 
trajniju konstrukciju. U tom smislu neophodno je poštovati mjere za postizanje kvalitete 
materijala i konstrukcija, kao i posebne tehničke uvjete.  
Radnje u okviru odrţavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Priloga J.3. 
Odrţavanje betonskih konstrukcija, Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 
14/10, 125/10, 136/12)  i normama na koje upućuje Prilog J.3., te odgovarajućom primjenom 
odredaba ostalih priloga Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (N.N. 139/09, 14/10, 
125/10, 136/12). 
Redoviti pregled predmetne graĎevine, od strane kvalificiranih osoba, a u svrhu odrţavanja 
konstrukcije za predmetnu graĎevinu treba provoditi najmanje svakih 5 godina (zgrade javne 
namjene). Izvanredne preglede graĎevine provoditi nakon nekog izvanrednog dogaĎaja 
(ekstremne vremenske neprilike, potres, poţar, eksplozija i slično) ili prema zahtjevu inspekcije. 
Osim ovih pregleda preporučuje se da korisnici graĎevine vrše godišnje preglede i ukoliko 
primijete neku nepravilnost na konstrukciji zatraţe redoviti ili izvanredni pregled i prije roka 
predviĎenog ovim projektom. Način obavljanja pregleda uključuje: 
 vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrĎivanje poloţaja i veličine napuklina i pukotina 
te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti graĎevine, 
 utvrĎivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako 
agresivnom okolišu, 
 utvrĎivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj 
osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog 
zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. 
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Nakon obavljenih pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije 
nakon pregleda sa potrebnim mjerama i radovima na saniranju i odrţavanju konstrukcije. Ovu i 
drugu dokumentaciju o odrţavanju betonske konstrukcije duţan je trajno čuvati vlasnik 
graĎevine. 
Manje nedostatke moţe ispraviti stručna osoba (zanatlija) na licu mjesta, a kod većih zahvata 
vlasnik (ili korisnici) graĎevine duţni su postupiti prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz 
dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove odrţavanja, obnove i izmjene 
ureĎaja i dijelova te radove popravka, ojačanja i rekonstrukcije. 
Sve radove pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je povjeriti za to ovlaštenim 
osobama. 
Norme za ispitivanje i odrţavanje graĎevina : 
HRN ENV 13269 Odrţavanje – Smjernice za izradu ugovora o odrţavanju 
HRN EN 13306 Nazivlje u odrţavanju 
HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) 
HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma 
HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije graĎevina – Smjernice za mjerenje vibracija i 
ocjenjivanje njihova utjecaja na graĎevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 
2:1996) 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge graĎevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 
15686-1:2000) 
HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge graĎevine – Planiranje vijeka uporabe –  
2. dio: Postupci predviĎanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 
HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge graĎevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene 
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 
HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: IzvaĎeni uzorci – Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 
HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – OdreĎivanje 
indeksa sklerometra  (EN 12504-2:2001) 
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nHRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: OdreĎivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 
12504-3:2003) 
HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: OdreĎivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-
4:2004) 
HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe (EN 12390-1:2000) 
HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-
3:2001) 
Očekivani vijek trajanja graĎevina je 50 godina. 
Preduvjet za postizanje očekivanog vijeka trajanja je pravilna izvedba te pravilno odrţavanje u 
skladu s prethodno navedenim zahtjevima te zakonima i pravilima struke. 
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6. ANALIZA OPTEREĆENJA 
6.1. Stalno opterećenje 
Vlastita teţina 
Vlastita teţina svih konstruktivnih elemenata je automatski uključena u programskom paketu 
Scia Engineer. 
Dodatno stalno opterećenje 
a) Ravni krov 
Tablica 6.1 Slojevi ravnog krova 
Sloj: d (m) g (kN/m
3
) d × g(kN/m2) 
Kamene ploče na podlošcima 0.03 28.0 0.84 
Hidroizolacija 0.005 5.90 0.03 
Beton za pad 0.04 24.0 0.96 
PE folija - - - 
Toplinska izolacija 0.07 3.0 0.21 
Geotekstil, Parna brana, membrana 0.01 0.15 0.15 
AB ploča 0.18 Uključena kroz program 
Ţbuka(Produţni mort) 0.02 19.0 0.38 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 2.57(kN/m2) 
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b) Pod izmeĎu stanova 
Tablica 6.2 Slojevi poda između stanova 
Sloj: d (m) g (kN/m
3
) d × g(kN/m2) 
Pregrade - - 1.00 
  Keramičke pločice 0.02 24.0 0.48 
Cementni estrih 0.05 24.0 1.20 
PE folija - - - 
Zvučna izolacija 0.03 0.50 0.015 
AB ploča 0.18 Uključena kroz program 
Ţbuka(Produţni mort) 0.02 19.0 0.38 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 3.08 (kN/m2) 
 
c) Pod izmeĎu garaţe i prizemlja 
Tablica 6.3 Slojevi poda između garaže i prizemlja 
Sloj: d (m) g (kN/m
3
) d × g(kN/m2) 
Pregrade - - 1.00 
  Keramičke pločice 0.02 24.0 0.48 
Cementni estrih 0.04 24.0 0.96 
PE folija - - - 
Zvučna izolacija 0.04 0.50 0.02 
AB ploča 0.18 Uključena kroz program 
Toplinska izolacija 0.06 3.00 0.18 
Gips ploče 0.0125 12.0 0.15 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 2.79 (kN/m2) 
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d) Pod izmeĎu garaţa 
Tablica 6.4 Slojevi poda između garaža 
Sloj: d (m) g (kN/m
3
) d × g(kN/m2) 
Epoksidna smola 0.03 18.0 0.54 
AB ploča 0.18 Uključena kroz program 
Ţbuka (Produţni mort) 0.02 19.0 0.38 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 0.92 (kN/m2) 
e) Stubište 
Tablica 6.5 Slojevi stubišta 
Sloj: d (m) g (kN/m
3
) d × g(kN/m2) 
Kamene ploče 0.02 28.0 0.54 
Cementni mort 0.02 21.0 0.42 
Stepenik 0.075 24.0 1.8 
AB ploča 0.15 Uključena kroz program 
Ţbuka (Produţni mort) 0.02 19.0 0.38 
Ukupno dodatno stalno opterećenje: ∆g = 3.14 (kN/m2) 
6.2. Promjenjivo opterećenje 
6.2.1. Korisno opterećenje 
Minimalno korisno opterećenje za zgrade definirano je u EC1991-1-1. Ovo korisno opterećenje je 
najmanje koje se smije primijeniti na zgradama. Na zahtjev investitora ili pri procjeni projektanta 
smije se koristiti i veće opterećenje. Za potrebe proračuna, a prema EC1991-1-1 korištena su 
sljedeća opterećenja: 
 Ravni krov: q=1,0 kN/m2 
 Stambeni prostori: q=2,0 kN/m2  
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 Stubišta i uredi: q=3,0 kN/m2  
 Garaţa: q=2,0 kN/m2  
6.2.2. Opterećenje snijegom 
Opterećenje snijegom definirano je Eurokodom 1991-1-3, te se za stalne i prolazne situacije 
odreĎuje prema izrazu: 
              
gdje je: 
sk - karakteristično opterećenje snijegom na tlu, tablica 1, prema:  
 geografskoj lokaciji  
 nadmorskoj visini  
i - koeficijent oblika opterećenja snijegom na krovu, prema:  
 tipu i nagibu krova  
Ce - koeficijent izloţenosti (Ce = 1)  
 uzima uvjete puhanja vjetra  
Ct - toplinski koeficijent zbog zagrijavanja zgrade (Ct = 1)  
 uzima u obzir topljenje snijega 
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Slika 6.1 Prikaz zona opterećenja snijegom i karakterističnog opterećenja snijegom 
Predmetni objekt se nalazi u Splitu na nadmorskoj visini od 60 metara te spada pod III. područje 
opterećenja snijegom. Prema prijedlogu NAD-a i istraţivanja opterećenja snijegom na području 
republike Hrvatske (K. Zaninović, M. Gajić-Čapka, B. Androić, I. Dţeba, D. Dujmović - 
OdreĎivanje karakterističnog opterećenja snijegom, GraĎevinar, 6, 59, 2001.), te preporukama 
europske norme ENV 1991-2-3:1995, karakteristično opterećenje snijegom za nadmorsku visinu 
od 60 m se dobije linearnom interpolacijom te iznosi: qk=0,25 kN/m
2
  (Zona III).  
Koeficijent oblika opterećenja snijegom na krovu i ovisi da li je krov jedno ili više strešan i dan 
je u dijagramu: 
 
Slika 6.2 Koeficijent oblika opterećenja snijegom 
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Vrijednosti na dijagramu ovise o kutu nagiba (α), strešnosti krova i slučaju opterećenja: 
 
Slika 6.3 Prikaz različitih strešnosti krova i slučaja opterećenja 
Predmetni zadatak ima ravan krov i slučaj opterećenja kao na slici a) te koeficijent oblika 
opterećenja snijegom na krovu iznosi: i=0,8. 
Opterećenje snijegom:  
                                    
  
Kako je ova veličina relativno mala, opterećenje snijegom se zanemaruje. 
6.2.3. Opterećenje vjetrom 
Opterećenje vjetrom definirano je Eurokodom 1991-1-4 – Djelovanje vjetra (Eurocode 1: Actions 
on structures - General actions - Part 1-4: Wind actions). 
b,0v  (ili ref,0v  - u prednormi) je osnovna poredbena brzina vjetra ovisna o geografskom poloţaju 
objekta (dana na mapi na sljedećoj stranici). Osnovna poredbena vrijednost brzine vjetra je 
karakteristična srednja 10-minutna vrijednost brzine vjetra, neovisna o smjeru vjetra, vremenu i 
godišnjem dobu, na 10 m iznad površine otvorenog terena, koji moţe biti obrastao travom i 
grmljem i manjim preprekama. 
Vrijednost osnovne poredbene brzine vjetra b,0v   (na mapi) dodatno se korigira s obzirom na 
smjer vjetra, godišnje doba i nadmorsku visinu, te se tako dobiva poredbena (referentna) brzina 
vjetra: 
 b,0vcccv ALTTEMDIRb   
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Koeficijent smjera vjetra (cDIR) proizlazi iz odnosa brzine vjetra za različiti smjer vjetra i uzima 
se za cijelo područje Hrvatske: cDIR =1.0. 
Koeficijent godišnjeg doba (cTEM) uzima se za cijelo područje Hrvatske: cTEM = 1.0. 
Koeficijent nadmorske visine (cALT) koji obuhvaća povećanje brzine vjetra s nadmorskom 
visinom, zbog ograničenog broja mjernih mjesta na planinskom području Republike Hrvatske 
nije moguće egzaktno odrediti, te se koristi izraz 
 cALT = 1 + 0.0001 * as ,  
gdje je as = nadmorska visina mjesta u (m). 
 
Slika 6.4 Osnovna poredbena brzina vjetra ovisna o geografskom položaju objekta 
Srednja brzina vjetra na nekoj visini z: 
      b0rm vzczczv   
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    






















   - koeficijent terena – dan u tablici 
 zc0  - koeficijent topografije (uglavnom se uzima 1.0) 
Tablica 6.6 Prikaz koeficijenata kr, z0 i zmin u ovisnosti o geografskom položaju objekta 
 Opis kr z0  [m] Zmin  [m] 
0 More ili područje uz more otvoreno prema moru 0.156 0.003 1 
I Uzburkano otvoreno more ili jezero, s najmanje 5 km 
dužine navjetrine i gladak ravan teren bez prepreka 
0.170 0.01 1 
II Poljoprivredno zemljište s ogradama, povremenim 
malim poljoprivrednim objektima, kudama ili drvedem 
0.190 0.05 2 
III Predgrađa ili industrijske zone i stalne šume 0.215 0.30 5 
IV Urbane zone u kojima je najmanje 15% površine 
pokriveno zgradama čija je srednja visina veda od 15 m 
0.234 1.00 10 
Maksimalna visina zmax se obično uzima 200 m. 
Turbulencija vjetra na visini z iznad terena dana je izrazom: 
 
 
   














Pa je maksimalni tlak brzine vjetra  : 
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Rezultirajuća sila vjetra: 
  peepe czqw   - sila vjetra na vanjske plohe; pec  - koeficijent vanjskog tlaka 
  piepi czqw   - sila vjetra na unutarnje plohe; pic  - koeficijent unutarnjeg tlaka 
ez  - referentna visina objekta 
OdreĊivanje koeficijenta vanjskog tlaka cpe 
1) Referentna visina objekta ze – odreĎuje se prema odnosu h/b 
 
Slika 6.5 Referentna visina ze u ovisnosti o h i b, te odgovarajući profil brzina 
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2) Podjela zgrade na zone 
− vertikalni zidovi 
 
Slika 6.6 Podjela na zone A,B,C,D i E u ovisnosti o e i d 
Tablica 6.7 Preporučene vrijednosti koeficijenta vanjskog tlaka za vertikalne zidove tlocrtno pravokutnih zgrada 
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− ravni krov 
 
Slika 6.7 Podjela ravnog krova na zone F,G,H i I 
Tablica 6.8 Preporučene vrijednosti koeficijenta vanjskog tlaka za ravne krovove 
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OdreĊivanje koeficijenta unutarnjeg tlaka cpi 
Maksimalni koeficijent unutarnjeg tlaka je 0,8, a minimalni koeficijent unutarnjeg tlaka (podtlak) 
je -0,5. 
Rezultirajuća sila vjetra na vanjske i unutarnje plohe (we i wi) se rasporedi prema shemi 
prikazanoj na slici 6.8. te se zbrajanjem odnosno oduzimanjem rezultirajuće sile vjetra dobije 
ekvivalentna sila vjetra na plohu. 
 
Slika 6.8 Tlak na površine 
U nastavku su prikazani rezultati proračuna predmetne graĎevine. 
  
































Slika 6.9 Skica predmetne građevine 
Rezultati proraĉuna zgrade A 
−  smjer x 
Tablica 6.9 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 9,32  
ze(m) 24,98  
ze(m) 34,30 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,539  











z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 18,971  
vm(z) (m/s) 26,514  
vm(z) (m/s) 29,127 
Iv(z) 0,434  
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Tablica 6.10 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
− smjer y 
Tablica 6.11 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 6  
ze(m) 28,3  
ze(m) 34,30 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,539  











z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 18,971  
vm(z) (m/s) 27,542  
vm(z) (m/s) 29,127 
Iv(z) 0,434  



























A 0,909 -1,2 0,8 -0,50 -1,09 0,73 -0,45 -1,82 -0,64 -1,82
B 0,909 -0,8 0,8 -0,50 -0,73 0,73 -0,45 -1,45 -0,27 -1,45
D 0,909 0,8 0,8 -0,50 0,73 0,73 -0,45 0,00 1,18 1,18
E 0,909 -0,7 0,8 -0,50 -0,64 0,73 -0,45 -1,36 -0,18 -1,36
ze=24,98 m qp[kN/m







A 1,395 -1,2 0,8 -0,50 -1,67 1,12 -0,70 -2,79 -0,98 -2,79
B 1,395 -0,8 0,8 -0,50 -1,12 1,12 -0,70 -2,23 -0,42 -2,23
D 1,395 0,8 0,8 -0,50 1,12 1,12 -0,70 0,00 1,81 1,81
E 1,395 -0,7 0,8 -0,50 -0,98 1,12 -0,70 -2,09 -0,28 -2,09
ze=34,30 m qp[kN/m







A 1,580 -1,2 0,8 -0,50 -1,90 1,26 -0,79 -3,16 -1,11 -3,16
B 1,580 -0,8 0,8 -0,50 -1,26 1,26 -0,79 -2,53 -0,47 -2,53
D 1,580 0,8 0,8 -0,50 1,26 1,26 -0,79 0,00 2,05 2,05
E 1,580 -0,7 0,8 -0,50 -1,11 1,26 -0,79 -2,37 -0,32 -2,37
F 1,580 -1,5 0,8 -0,50 -2,37 1,26 -0,79 -3,63 -1,58 -3,63
G 1,580 -1 0,8 -0,50 -1,58 1,26 -0,79 -2,84 -0,79 -2,84
H 1,580 -0,7 0,8 -0,50 -1,11 1,26 -0,79 -2,37 -0,32 -2,37
I 1,580 0,2 0,8 -0,50 0,32 1,26 -0,79 -0,95 1,11 1,11
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Tablica 6.12 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
Rezultati proraĉuna zgrade B 
−  smjer x 
Tablica 6.13 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 8,1  
ze(m) 26,2  
ze(m) 34,30 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,539  











z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 18,971  
vm(z) (m/s) 26,907  
vm(z) (m/s) 29,127 
Iv(z) 0,434  



























A 0,909 -1,2 0,8 -0,50 -1,09 0,73 -0,45 -1,82 -0,64 -1,82
B 0,909 -0,8 0,8 -0,50 -0,73 0,73 -0,45 -1,45 -0,27 -1,45
C 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,45 0,73 -0,45 -1,18 0,00 -1,18
D 0,909 0,8 0,8 -0,50 0,73 0,73 -0,45 0,00 1,18 1,18
E 0,909 -0,6 0,8 -0,50 -0,55 0,73 -0,45 -1,27 -0,09 -1,27
ze=28,30 m qp[kN/m







A 1,467 -1,2 0,8 -0,50 -1,76 1,17 -0,73 -2,93 -1,03 -2,93
B 1,467 -0,8 0,8 -0,50 -1,17 1,17 -0,73 -2,35 -0,44 -2,35
C 1,467 -0,5 0,8 -0,50 -0,73 1,17 -0,73 -1,91 0,00 -1,91
D 1,467 0,8 0,8 -0,50 1,17 1,17 -0,73 0,00 1,91 1,91
E 1,467 -0,6 0,8 -0,50 -0,88 1,17 -0,73 -2,05 -0,15 -2,05
ze=34,30 m qp[kN/m







A 1,580 -1,2 0,8 -0,50 -1,90 1,26 -0,79 -3,16 -1,11 -3,16
B 1,580 -0,8 0,8 -0,50 -1,26 1,26 -0,79 -2,53 -0,47 -2,53
C 1,580 -0,5 0,8 -0,50 -0,79 1,26 -0,79 -2,05 0,00 -2,05
D 1,580 0,8 0,8 -0,50 1,26 1,26 -0,79 0,00 2,05 2,05
E 1,580 -0,6 0,8 -0,50 -0,95 1,26 -0,79 -2,21 -0,16 -2,21
F 1,580 -1,5 0,8 -0,50 -2,37 1,26 -0,79 -3,63 -1,58 -3,63
G 1,580 -1 0,8 -0,50 -1,58 1,26 -0,79 -2,84 -0,79 -2,84
H 1,580 -0,7 0,8 -0,50 -1,11 1,26 -0,79 -2,37 -0,32 -2,37
I 1,580 0,2 0,8 -0,50 0,32 1,26 -0,79 -0,95 1,11 1,11
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Tablica 6.14 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
− smjer y 
Tablica 6.15 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 13,5  
ze(m) 20,8  
ze(m) 34,30 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,609  












z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 21,444  
vm(z) (m/s) 25,005  
vm(z) (m/s) 29,127 
Iv(z) 0,384  



























A 0,909 -1,2 0,8 -0,50 -1,09 0,73 -0,45 -1,82 -0,64 -1,82
B 0,909 -0,8 0,8 -0,50 -0,73 0,73 -0,45 -1,45 -0,27 -1,45
C 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,45 0,73 -0,45 -1,18 0,00 -1,18
D 0,909 0,8 0,8 -0,50 0,73 0,73 -0,45 0,00 1,18 1,18
E 0,909 -0,6 0,8 -0,50 -0,52 0,73 -0,45 -1,25 -0,07 -1,25
ze=26,20 m qp[kN/m







A 1,422 -1,2 0,8 -0,50 -1,71 1,14 -0,71 -2,84 -1,00 -2,84
B 1,422 -0,8 0,8 -0,50 -1,14 1,14 -0,71 -2,28 -0,43 -2,28
C 1,422 -0,5 0,8 -0,50 -0,71 1,14 -0,71 -1,85 0,00 -1,85
D 1,422 0,8 0,8 -0,50 1,14 1,14 -0,71 0,00 1,85 1,85
E 1,422 -0,6 0,8 -0,50 -0,82 1,14 -0,71 -1,96 -0,11 -1,96
ze=34,30 m qp[kN/m







A 1,580 -1,2 0,8 -0,50 -1,90 1,26 -0,79 -3,16 -1,11 -3,16
B 1,580 -0,8 0,8 -0,50 -1,26 1,26 -0,79 -2,53 -0,47 -2,53
C 1,580 -0,5 0,8 -0,50 -0,79 1,26 -0,79 -2,05 0,00 -2,05
D 1,580 0,8 0,8 -0,50 1,26 1,26 -0,79 0,00 2,05 2,05
E 1,580 -0,6 0,8 -0,50 -0,91 1,26 -0,79 -2,18 -0,12 -2,18
F 1,580 -1,5 0,8 -0,50 -2,37 1,26 -0,79 -3,63 -1,58 -3,63
G 1,580 -1 0,8 -0,50 -1,58 1,26 -0,79 -2,84 -0,79 -2,84
H 1,580 -0,7 0,8 -0,50 -1,11 1,26 -0,79 -2,37 -0,32 -2,37
I 1,580 0,2 0,8 -0,50 0,32 1,26 -0,79 -0,95 1,11 1,11
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Tablica 6.16 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
Rezultati proraĉuna zgrade C 
−  smjer x 
Tablica 6.17 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 12,64  
ze(m) 24,66  
ze(m) 37,30 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,594  












z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 20,902  
vm(z) (m/s) 26,408  
vm(z) (m/s) 29,817 
Iv(z) 0,394  



























A 1,060 -1,2 0,8 -0,50 -1,27 0,85 -0,53 -2,12 -0,74 -2,12
B 1,060 -0,8 0,8 -0,50 -0,85 0,85 -0,53 -1,70 -0,32 -1,70
D 1,060 0,8 0,8 -0,50 0,85 0,85 -0,53 0,00 1,38 1,38
E 1,060 -0,7 0,8 -0,50 -0,70 0,85 -0,53 -1,55 -0,17 -1,55
ze=20,80 m qp[kN/m







A 1,292 -1,2 0,8 -0,50 -1,55 1,03 -0,65 -2,58 -0,90 -2,58
B 1,292 -0,8 0,8 -0,50 -1,03 1,03 -0,65 -2,07 -0,39 -2,07
D 1,292 0,8 0,8 -0,50 1,03 1,03 -0,65 0,00 1,68 1,68
E 1,292 -0,7 0,8 -0,50 -0,86 1,03 -0,65 -1,89 -0,21 -1,89
ze=34,30 m qp[kN/m







A 1,580 -1,2 0,8 -0,50 -1,90 1,26 -0,79 -3,16 -1,11 -3,16
B 1,580 -0,8 0,8 -0,50 -1,26 1,26 -0,79 -2,53 -0,47 -2,53
D 1,580 0,8 0,8 -0,50 1,26 1,26 -0,79 0,00 2,05 2,05
E 1,580 -0,7 0,8 -0,50 -1,05 1,26 -0,79 -2,31 -0,26 -2,31
F 1,580 -1,5 0,8 -0,50 -2,37 1,26 -0,79 -3,63 -1,58 -3,63
G 1,580 -1 0,8 -0,50 -1,58 1,26 -0,79 -2,84 -0,79 -2,84
H 1,580 -0,7 0,8 -0,50 -1,11 1,26 -0,79 -2,37 -0,32 -2,37
I 1,580 0,2 0,8 -0,50 0,32 1,26 -0,79 -0,95 1,11 1,11
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Tablica 6.18 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
− smjer y 
Tablica 6.19 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 7,7  
ze(m) 29,6  
ze(m) 37,30 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,539  











z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 18,971  
vm(z) (m/s) 27,912  
vm(z) (m/s) 29,817 
Iv(z) 0,434  



























A 1,026 -1,2 0,8 -0,50 -1,23 0,82 -0,51 -2,05 -0,72 -2,05
B 1,026 -0,8 0,8 -0,50 -0,82 0,82 -0,51 -1,64 -0,31 -1,64
D 1,026 0,8 0,8 -0,50 0,82 0,82 -0,51 0,00 1,33 1,33
E 1,026 -0,7 0,8 -0,50 -0,71 0,82 -0,51 -1,53 -0,20 -1,53
ze=24,66 m qp[kN/m







A 1,388 -1,2 0,8 -0,50 -1,67 1,11 -0,69 -2,78 -0,97 -2,78
B 1,388 -0,8 0,8 -0,50 -1,11 1,11 -0,69 -2,22 -0,42 -2,22
D 1,388 0,8 0,8 -0,50 1,11 1,11 -0,69 0,00 1,80 1,80
E 1,388 -0,7 0,8 -0,50 -0,96 1,11 -0,69 -2,07 -0,27 -2,07
ze=37,30 m qp[kN/m







A 1,630 -1,2 0,8 -0,50 -1,96 1,30 -0,82 -3,26 -1,14 -3,26
B 1,630 -0,8 0,8 -0,50 -1,30 1,30 -0,82 -2,61 -0,49 -2,61
D 1,630 0,8 0,8 -0,50 1,30 1,30 -0,82 0,00 2,12 2,12
E 1,630 -0,7 0,8 -0,50 -1,13 1,30 -0,82 -2,43 -0,31 -2,43
F 1,630 -1,5 0,8 -0,50 -2,45 1,30 -0,82 -3,75 -1,63 -3,75
G 1,630 -1 0,8 -0,50 -1,63 1,30 -0,82 -2,93 -0,82 -2,93
H 1,630 -0,7 0,8 -0,50 -1,14 1,30 -0,82 -2,45 -0,33 -2,45
I 1,630 0,2 0,8 -0,50 0,33 1,30 -0,82 -0,98 1,14 1,14
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Tablica 6.20 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
Rezultati proraĉuna zgrade D 
−  smjer x 
Tablica 6.21 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 6,6  
ze(m) 12,6  
ze(m) 19,20 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,539  











z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 18,971  
vm(z) (m/s) 20,875  
vm(z) (m/s) 24,346 
Iv(z) 0,434  


























A 0,909 -1,2 0,8 -0,50 -1,09 0,73 -0,45 -1,82 -0,64 -1,82
B 0,909 -0,8 0,8 -0,50 -0,73 0,73 -0,45 -1,45 -0,27 -1,45
C 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,45 0,73 -0,45 -1,18 0,00 -1,18
D 0,909 0,8 0,8 -0,50 0,73 0,73 -0,45 0,00 1,18 1,18
E 0,909 -0,6 0,8 -0,50 -0,54 0,73 -0,45 -1,27 -0,09 -1,27
ze=29,60 m qp[kN/m







A 1,493 -1,2 0,8 -0,50 -1,79 1,19 -0,75 -2,99 -1,05 -2,99
B 1,493 -0,8 0,8 -0,50 -1,19 1,19 -0,75 -2,39 -0,45 -2,39
C 1,493 -0,5 0,8 -0,50 -0,75 1,19 -0,75 -1,94 0,00 -1,94
D 1,493 0,8 0,8 -0,50 1,19 1,19 -0,75 0,00 1,94 1,94
E 1,493 -0,6 0,8 -0,50 -0,89 1,19 -0,75 -2,09 -0,15 -2,09
ze=37,30 m qp[kN/m







A 1,630 -1,2 0,8 -0,50 -1,96 1,30 -0,82 -3,26 -1,14 -3,26
B 1,630 -0,8 0,8 -0,50 -1,30 1,30 -0,82 -2,61 -0,49 -2,61
C 1,630 -0,5 0,8 -0,50 -0,82 1,30 -0,82 -2,12 0,00 -2,12
D 1,630 0,8 0,8 -0,50 1,30 1,30 -0,82 0,00 2,12 2,12
E 1,630 -0,6 0,8 -0,50 -0,97 1,30 -0,82 -2,28 -0,16 -2,28
F 1,630 -1,5 0,8 -0,50 -2,45 1,30 -0,82 -3,75 -1,63 -3,75
G 1,630 -1 0,8 -0,50 -1,63 1,30 -0,82 -2,93 -0,82 -2,93
H 1,630 -0,7 0,8 -0,50 -1,14 1,30 -0,82 -2,45 -0,33 -2,45
I 1,630 0,2 0,8 -0,50 0,33 1,30 -0,82 -0,98 1,14 1,14
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Tablica 6.22 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
− smjer y 
− Tablica 6.23 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 12,8  
ze(m) 0  
ze(m) 19,20 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 0  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 0  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 0  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 0  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 0  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 0  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,597  












z0 1  
z0 0  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 0  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 21,005  
vm(z) (m/s) 0  
vm(z) (m/s) 24,346 
Iv(z) 0,392  



























A 0,909 -1,2 0,8 -0,50 -1,09 0,73 -0,45 -1,82 -0,64 -1,82
B 0,909 -0,8 0,8 -0,50 -0,73 0,73 -0,45 -1,45 -0,27 -1,45
C 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,45 0,73 -0,45 -1,18 0,00 -1,18
D 0,909 0,8 0,8 -0,50 0,73 0,73 -0,45 0,00 1,18 1,18
E 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,48 0,73 -0,45 -1,20 -0,02 -1,20
ze=12,60 m qp[kN/m







A 1,025 -1,2 0,8 -0,50 -1,23 0,82 -0,51 -2,05 -0,72 -2,05
B 1,025 -0,8 0,8 -0,50 -0,82 0,82 -0,51 -1,64 -0,31 -1,64
C 1,025 -0,5 0,8 -0,50 -0,51 0,82 -0,51 -1,33 0,00 -1,33
D 1,025 0,8 0,8 -0,50 0,82 0,82 -0,51 0,00 1,33 1,33
E 1,025 -0,5 0,8 -0,50 -0,54 0,82 -0,51 -1,36 -0,03 -1,36
ze=19,20 m qp[kN/m







A 1,248 -1,2 0,8 -0,50 -1,50 1,00 -0,62 -2,50 -0,87 -2,50
B 1,248 -0,8 0,8 -0,50 -1,00 1,00 -0,62 -2,00 -0,37 -2,00
C 1,248 -0,5 0,8 -0,50 -0,62 1,00 -0,62 -1,62 0,00 -1,62
D 1,248 0,8 0,8 -0,50 1,00 1,00 -0,62 0,00 1,62 1,62
E 1,248 -0,5 0,8 -0,50 -0,66 1,00 -0,62 -1,65 -0,03 -1,65
F 1,248 -1,3 0,8 -0,50 -1,65 1,00 -0,62 -2,65 -1,02 -2,65
G 1,248 -0,9 0,8 -0,50 -1,07 1,00 -0,62 -2,07 -0,45 -2,07
H 1,248 -0,7 0,8 -0,50 -0,87 1,00 -0,62 -1,87 -0,25 -1,87
I 1,248 0,2 0,8 -0,50 0,25 1,00 -0,62 -0,75 0,87 0,87
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Tablica 6.24 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
Rezultati proraĉuna zgrade E 
−  smjer x 
Tablica 6.25 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 16,8  
ze(m) 0  
ze(m) 19,20 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 0  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 0  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 0  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 0  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 0  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 0  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,660  









z=zmin 0  
z 19,2 
z0 1  
z0 0  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 0  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 23,246  
vm(z) (m/s) 0  
vm(z) (m/s) 24,346 
Iv(z) 0,354  




























A 1,033 -1,2 0,8 -0,50 -1,24 0,83 -0,52 -2,07 -0,72 -2,07
B 1,033 -0,8 0,8 -0,50 -0,83 0,83 -0,52 -1,65 -0,31 -1,65
D 1,033 0,8 0,8 -0,50 0,83 0,83 -0,52 0,00 1,34 1,34
E 1,033 -0,6 0,8 -0,50 -0,62 0,83 -0,52 -1,44 -0,10 -1,44
ze=19,20 m qp[kN/m







A 1,248 -1,2 0,8 -0,50 -1,50 1,00 -0,62 -2,50 -0,87 -2,50
B 1,248 -0,8 0,8 -0,50 -1,00 1,00 -0,62 -2,00 -0,37 -2,00
D 1,248 0,8 0,8 -0,50 1,00 1,00 -0,62 0,00 1,62 1,62
E 1,248 -0,6 0,8 -0,50 -0,74 1,00 -0,62 -1,74 -0,12 -1,74
F 1,248 -1,3 0,8 -0,50 -1,65 1,00 -0,62 -2,65 -1,02 -2,65
G 1,248 -0,9 0,8 -0,50 -1,07 1,00 -0,62 -2,07 -0,45 -2,07
H 1,248 -0,7 0,8 -0,50 -0,87 1,00 -0,62 -1,87 -0,25 -1,87
I 1,248 0,2 0,8 -0,50 0,25 1,00 -0,62 -0,75 0,87 0,87
Goran Vrcan  Diplomski rad 
49 
 
Tablica 6.26 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
 
− smjer y 
Tablica 6.27 Proračun maksimalnog tlaka brzine vjetra qp 
Područje:III → vb,0=35m/s, kategorija terena:IV → kr=0,234, zmin=10 m, z0=1m 
ze(m) 8,1  
ze(m) 11,1  
ze(m) 19,20 
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35  
vb,0(m/s) 35 
as(m) 60  
as(m) 60  
as(m) 60 
cALT 1,006  
cALT 1,006  
cALT 1,006 
cDIR 1  
cDIR 1  
cDIR 1 
cTEM 1  
cTEM 1  
cTEM 1 
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21  
vb(m/s) 35,21 
cr(z) 0,539  











z0 1  
z0 1  
z0 1 
c0(z) 1  
c0(z) 1  
c0(z) 1 
vm(z) (m/s) 18,971  
vm(z) (m/s) 19,831  
vm(z) (m/s) 24,346 
Iv(z) 0,434  




























A 1,176 -1,2 0,8 -0,50 -1,41 0,94 -0,59 -2,35 -0,82 -2,35
B 1,176 -0,8 0,8 -0,50 -0,94 0,94 -0,59 -1,88 -0,35 -1,88
D 1,176 0,8 0,8 -0,50 0,94 0,94 -0,59 0,00 1,53 1,53
E 1,176 -0,6 0,8 -0,50 -0,67 0,94 -0,59 -1,61 -0,08 -1,61
ze=19,20 m qp[kN/m







A 1,248 -1,2 0,8 -0,50 -1,50 1,00 -0,62 -2,50 -0,87 -2,50
B 1,248 -0,8 0,8 -0,50 -1,00 1,00 -0,62 -2,00 -0,37 -2,00
D 1,248 0,8 0,8 -0,50 1,00 1,00 -0,62 0,00 1,62 1,62
E 1,248 -0,6 0,8 -0,50 -0,71 1,00 -0,62 -1,71 -0,09 -1,71
F 1,248 -1,32 0,8 -0,50 -1,65 1,00 -0,62 -2,65 -1,02 -2,65
G 1,248 -0,86 0,8 -0,50 -1,07 1,00 -0,62 -2,07 -0,45 -2,07
H 1,248 -0,7 0,8 -0,50 -0,87 1,00 -0,62 -1,87 -0,25 -1,87
I 1,248 0,2 0,8 -0,50 0,25 1,00 -0,62 -0,75 0,87 0,87
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Tablica 6.28 Proračun ekvivalentnog opterećenja vjetrom wekv 
  
ze=10 m qp[kN/m







A 0,909 -1,2 0,8 -0,50 -1,09 0,73 -0,45 -1,82 -0,64 -1,82
B 0,909 -0,8 0,8 -0,50 -0,73 0,73 -0,45 -1,45 -0,27 -1,45
C 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,45 0,73 -0,45 -1,18 0,00 -1,18
D 0,909 0,8 0,8 -0,50 0,73 0,73 -0,45 0,00 1,18 1,18
E 0,909 -0,5 0,8 -0,50 -0,46 0,73 -0,45 -1,19 -0,01 -1,19
ze=11,10 m qp[kN/m







A 0,961 -1,2 0,8 -0,50 -1,15 0,77 -0,48 -1,92 -0,67 -1,92
B 0,961 -0,8 0,8 -0,50 -0,77 0,77 -0,48 -1,54 -0,29 -1,54
C 0,961 -0,5 0,8 -0,50 -0,48 0,77 -0,48 -1,25 0,00 -1,25
D 0,961 0,8 0,8 -0,50 0,77 0,77 -0,48 0,00 1,25 1,25
E 0,961 -0,5 0,8 -0,50 -0,49 0,77 -0,48 -1,26 -0,01 -1,26
ze=19,20 m qp[kN/m







A 1,248 -1,2 0,8 -0,50 -1,50 1,00 -0,62 -2,50 -0,87 -2,50
B 1,248 -0,8 0,8 -0,50 -1,00 1,00 -0,62 -2,00 -0,37 -2,00
C 1,248 -0,5 0,8 -0,50 -0,62 1,00 -0,62 -1,62 0,00 -1,62
D 1,248 0,8 0,8 -0,50 1,00 1,00 -0,62 0,00 1,62 1,62
E 1,248 -0,5 0,8 -0,50 -0,63 1,00 -0,62 -1,63 -0,01 -1,63
F 1,248 -1,32 0,8 -0,50 -1,65 1,00 -0,62 -2,65 -1,02 -2,65
G 1,248 -0,86 0,8 -0,50 -1,07 1,00 -0,62 -2,07 -0,45 -2,07
H 1,248 -0,7 0,8 -0,50 -0,87 1,00 -0,62 -1,87 -0,25 -1,87
I 1,248 0,2 0,8 -0,50 0,25 1,00 -0,62 -0,75 0,87 0,87
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6.3. Izvanredno opterećenje 
6.3.1. Seizmiĉko opterećenje 
Za proračun seizmičkog opterećenja korištena je višemodalna spektralna analiza. Pri izračunu 
masa korištena je kombinacija stalnog opterećenja (teţina konstrukcije i dodatno stalno 
opterećenje) i 30 % pokretnog opterećenja. 
Proračun je proveden pomoću računalnog programa Scia Engineer s ulaznim podacima 
navedenim u tablici 6.29. 
Tablica 6.29 Ulazni podaci za proračun potresnog opterećenja 
Klasa tla A 
Seizmičko područje VIII. zona 
Računsko ubrzanje tla ag 0,2g 
Koeficijent računskog 
ubrzanja tla α 
0,2 
Faktor tla S za klasu tla A 1,0 









Proraĉun faktora ponašanja 
− faktor ponašanja za klasu DCM 
            
− osnovni faktor ponašanja:      
  
  
                  
  
  
                                     
           
− faktor prevladavajućeg sloma:    
    
 
                   ;    
∑   
∑    
 
                    
− za zgrade nepravilne po visini faktor ponašanja se umanjuje za 20% 
                         




Slika 6.10 Upotrijebljeni parametri u proračunu 
 
Slika 6.11 Normirani računski spektar odziva 
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7. NUMERIĈKI MODEL 
Numerički model je izraĎen u računalnom program Scia Engineer. Modelom su obuhvaćeni svi 
nosivi zidovi, stupovi, grede i ploče. Trakasti temelji i temelji samci su modelirani kao potpuno 
upeti dok je temeljna ploča modelirana kao ravninski model oslonjen na elastičnom leţaju. 
Zidovi su armiranobetonski debljine 30 cm, modelirani kao 2D elementi. Stupovi su okruglog 
poprečnog presjeka promjera 70 cm, modelirani kao štapni elementi. MeĎukatne konstrukcije su 
pune armiranobetonske ploče debljine 18 cm, modelirane kao pločasti elementi. Grede imaju 
poprečni presjek 30x60 cm te su modelirane kao štapni elementi. Svi nosivi elementi su klase 
betona C 35/45 te kvalitete čelika B 500B. 
Model je opterećen stalnim opterećenjem (vlastita teţina konstrukcije i nekonstruktivnih 
elemenata), te uporabnim opterećenjem, pri čemu su sva opterećenja zadana kao raspodijeljena 
opterećenja po pločama. Sile od vjetra su simulirane kao raspodijeljeno horizontalno opterećenje 
na vanjske zidove, u dva okomita smjera, i to u kombinaciji sa najmanjim i najvećim unutarnjim 
tlakom. Opterećenje snijegom je zanemareno jer je vrijednost opterećenja snijegom zanemariva u 
odnosu na pretpostavljeno korisno opterećenje na krov. Za potrebe analize na potres izvršena je 
višemodalna analiza. 
Proračun je proveden u računalnom program Scia Engineer i to za granično stanje nosivosti i 
granično stanje uporabivosti s kombinacijama prikazanim u tablici 7.1. 
Tablica 7.1 Proračunske kombinacije 
Granično stanje nosivosti (GSN) Granično stanje uporabivosti (GSU) 
GSN-K1 1,35g+1,35∆g+1,5q GSU-K1 1,0g+1,0∆g+1,0q 
GSN-K2 1,35g+1,35∆g+1,5*1,2*q GSU-K2 1,0g+1,0∆g+0,5q+1,0*0,3*Sx 
GSN-K3 1,35g+1,35∆g+1,5*1,2*q+1,5Wx(+) GSU-K3 1,0g+1,0∆g+0,5q+1,0*0,3*Sy 
GSN-K4 1,35g+1,35∆g+1,5*1,2*q+1,5Wx(-)   
GSN-K5 1,35g+1,35∆g+1,5*1,2*q+1,5Wy(+)   
GSN-K6 1,35g+1,35∆g+1,5*1,2*q+1,5Wy(-)   
GSN-K7 1,0g+1,0∆g+0,3q+1,0Sx+0,3Sy   
GSN-K8 1,0g+1,0∆g+0,3q+1,0Sy+0,3Sx   
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U nastavku je dan prikaz numeričkog modela, a potom rezultata dinamičke analize. 
 
Slika 7.1 Prikaz numeričkog modela 
7.1. Rezultati dinamiĉke analize 
7.1.1. Prikaz aktivacije masa 
Tablica 7.2 Prikaz sume masa 
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Tablica 7.3 Sudjelujuće mase, periodi i frekvencije (1-42) 
 
  
Goran Vrcan  Diplomski rad 
56 
 
Tablica 7.4 Sudjelujuće mase, periodi i frekvencije (43-80) 
 
Skupljeno je prosječno 78,41% mase u svakom smjeru za 80 modova. Iz izgleda modova vidljivo 
je da je aktivirana masa jednoliko raspodijeljena po objektima, i da je s toga moguće 
ekstrapolirati silu. Stoga je svaki smjer „navučen“ na 100% sile, tako da je ukupna sila mnoţena 
sa koeficijentom 100/78,41% po smjeru.  
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7.1.2. Grafiĉki prikaz deformacije usljed nekoliko modova osciliranja 
 
Slika 7.2 Translacija u smjeru globalne osi x; mod 1 
 
Slika 7.3 Translacija u smjeru globalne osi y; mod 2  




Slika 7.4 Torzija oko globalne osi z; mod 3 
 
Slika 7.5 Torzija oko globalne osi z; mod 3(tlocrtni prikaz)  
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8. ZGRADA B 
Zgrada B ima tlocrtne dimenzije 13.50x8.10 m, ukupnu visinu od 33.00 m, a sve etaţe su visine 
3.00 m. 
Vanjski nosivi zidovi su armiranobetonski debljine 30 cm, a unutarnji 20 cm. MeĎukatna 
konstrukcija je armiranobetonska monolitna ploča debljine 18 cm, povezana armiranobetonskim 
gredama dimenzija 30x60 cm. Vertikalna komunikacija je ostvarena stubištem i liftom. Svi nosivi 





























Slika 8.1 Prikaz pozicije zgrade B  
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8.1. Proraĉun AB ploĉa 
Proračun ploča proveden je prema EC2 (Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija) te je 
zbog jednostavnosti proveden tablično. Za proračun graničnog stanja nosivosti ploča u polju 
upotrijebljena je kombinacija GSN-K2 dok je kombinacija GSN-K1 upotrijebljena za proračun 
ploča na leţaju. Kod proračuna graničnog stanja uporabljivosti mjerodavna kombinacija za 
kontrolu pukotina je GSU-K1, a za kontrolu progiba GSU-K2. 
U nastavku je prikazan proračun ploče ravnog krova (POZ 1100), ploče 8. kata (POZ 900) te 
ploče POZ 000. Armatura dobivena proračunom ploče POZ 900 je mjerodavna za armiranje 
ploča POZ 100-1000, dok su ploče POZ 1100 i POZ 000 armirane armaturom dobivenom iz 
proračuna ploče POZ 1100 i POZ 000. 
8.1.1. Proraĉun ploĉe POZ 1100 
a) Polje 
 
Slika 8.2 Momenti  za proračun ploče krova (POZ 1100) u polju, GSN-K2 
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Tablica 8.1 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment u polju; ploča POZ 1100 
Kombinacija K1 




MEd= 14.88 kNm 












h 18,00 cm C 35/45
d1 (d2) 3,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 15,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 14,88 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 3,341 %
es1 10,0 ‰  0,157 %
ec2 0,9 ‰ x 0,085
Msds 14,88 kNm z 0,970
MRd,lim 83,44 kNm As1 2,35 cm
2









Slika 8.3 Momenti  za proračun ploče krova (POZ 1100) na ležaju, GSN-K1 
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Tablica 8.2 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment na ležaju; ploča POZ 1100 
Uobičajena kombinacija 
 




MEd= 31.41 kNm 












h 18,00 cm C 35/45
d1 (d2) 3,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 15,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 31,41 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 7,366 %
es1 10,0 ‰  0,337 %
ec2 1,5 ‰ x 0,131
Msds 31,41 kNm z 0,953
MRd,lim 83,44 kNm As1 5,05 cm
2





 Odabrana armatura: R 524 (As1=5.24 cm
2) 
c) Kontrola pukotina 
 
Slika 8.4 Momenti za kontrolu pukotina ploče krova (POZ 1100), GSU-K1  
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Tablica 8.3 Kontrola pukotina ploče POZ 1100 
b = 100,0 cm d = 15,0 cm h = 18,0 cm
fck =   35,0 MN/m
2 fctm =      3,21 MN/m
2 wg = 0,30 mm
As1 =       2,57 cm
2 As2 =       0,00 cm
2 d1 = d2 =       3,0 cm
Es =       200,00 GN/m
2 Ecm =       34,00 GN/m
2 ae = Es/Ecm =   5,88
MEd =       10,2 kNm kt =   0,40
s =   275,71 MN/m
2
x = 1,98 cm p,eff =   0,0034
esmecm  = -0,000533 < 0.6·s/Es = 0,000827
Ø = 6,0 mm c = 2,50 cm
k1 =   0,8 k2 =   0,50
k3 =   3,4 k4 =   0,43
sr,max =   382,67 mm
















Pošto je računska vrijednost širine pukotina veća od granične vrijednosti potrebno je povećati 
površinu armature u polju te je odabrana mreţa Q-283. 
d) Kontrola progiba 
 
Slika 8.5 Maksimalni progib ploče POZ 1100, GSU-K2 
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Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela): cmff elk 37.0  
Ukupni progib: 
   rkd Kff   
























Iz estetskih razloga svim pločama pri izradi dati nadvišenje od 1.0 cm u sredini. 
8.1.2. Proraĉun ploĉe POZ 900 
a) Polje 
 
Slika 8.6 Momenti za proračun ploče (POZ 900) u polju, GSN-K2  
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Tablica 8.4 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment u polju; ploča POZ 900 
Kombinacija K1 




MEd= 17.52 kNm 












h 18,00 cm C 35/45
d1 (d2) 3,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 15,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 17,52 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 4,043 %
es1 10,0 ‰  0,185 %
ec2 1,0 ‰ x 0,094
Msds 17,52 kNm z 0,967
MRd,lim 83,44 kNm As1 2,78 cm
2










Slika 8.7 Momenti za proračun ploče (POZ 900) na ležaju, GSN-K1 
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Tablica 8.5 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment na ležaju; ploča POZ 900 
Uobičajena kombinacija 
 




MEd= 37.39 kNm 











h 18,00 cm C 35/45
d1 (d2) 3,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 15,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 37,39 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 8,816 %
es1 10,0 ‰  0,404 %
ec2 1,7 ‰ x 0,145
Msds 37,39 kNm z 0,947
MRd,lim 83,44 kNm As1 6,05 cm
2





 Odabrana armatura: R 636 (As1=6.36 cm
2) 
c) Kontrola pukotina 
 
Slika 8.8 Momenti za kontrolu pukotina ploče POZ 900, GSU-K1 
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Tablica 8.6 Kontrola pukotina ploče POZ 900 
b = 100,0 cm d = 15,0 cm h = 18,0 cm
fck =   35,0 MN/m
2 fctm =      3,21 MN/m
2 wg = 0,30 mm
As1 =       2,83 cm
2 As2 =       0,00 cm
2 d1 = d2 =       3,0 cm
Es =       200,00 GN/m
2 Ecm =       34,00 GN/m
2 ae = Es/Ecm =   5,88
MEd =       11,6 kNm kt =   0,40
s =   286,47 MN/m
2
x = 2,07 cm p,eff =   0,0038
esmecm  = -0,000307 < 0.6·s/Es = 0,000859
Ø = 6,0 mm c = 2,50 cm
k1 =   0,8 k2 =   0,50
k3 =   3,4 k4 =   0,43
sr,max =   355,32 mm
















Pošto je računska vrijednost širine pukotina veća od granične vrijednosti potrebno je povećati 
površinu armature u polju te je odabrana mreţa Q-335. 
d) Kontrola progiba 
 Slika 8.9 Maksimalni progib ploče POZ 900, GSU-K2 
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Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela): cmff elk 38.0  
Ukupni progib: 
   rkd Kff   
























Iz estetskih razloga svim pločama pri izradi dati nadvišenje od 1.0 cm u sredini. 
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8.1.3. Proraĉun ploĉe POZ 000 
a) Polje 
 Slika 8.10 Momenti za proračun ploče POZ 000 u polju, GSN-K2 
Maksimalni moment savijanja ploče POZ 000 koji iznosi 76.44 kNm nije upotrijebljen kao 
mjerodavni jer se javlja samo na jednom mjestu u ploči i to na leţaju (označeno na slici 8.10). 
Kao mjerodavni moment upotrijebljen je onaj u polju ploče koji iznosi 34. 32 kNm (tablica 8.7). 
U armaturnom planu armatura donje zone na mjestu maksimalnog momenta je povećana 
sukladno s iznosom tog momenta. 
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Tablica 8.7 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment u polju; ploča POZ 000 
Kombinacija K1 




MEd= 34.32 kNm 












h 18,00 cm C 35/45
d1 (d2) 3,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 15,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 34,32 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 7,985 %
es1 10,0 ‰  0,369 %
ec2 1,6 ‰ x 0,137
Msds 34,32 kNm z 0,950
MRd,lim 83,44 kNm As1 5,54 cm
2





 Odabrana armatura: Q 636 (As1=6,36 cm
2) 
 
U armaturnom planu na mjestu maksimalnog momenta armatura donje zone je povećana 
sukladno tom momentu, te iznosi Q636 + 6Φ12 (As1=13,15 cm2).  





Slika 8.11 Momenti my za proračun ploče POZ 000 na ležaju, GSN-K1 
  
Maksimalni moment za proračun ploče POZ 000 na leţaju iznosi 87.53 kNm, ali pošto se javlja 
samo na dva mjesta u cijeloj ploči (označeno na slici 8.11) nije upotrijebljen kao mjerodavni. Kao 
mjerodavni upotrijebljen je moment iznosa 67.27 kNm (tablica 8.8). 
U armaturnom planu na mjestu maksimalnog momenta armatura gornje zone je povećana 
sukladno tom momentu, te iznosi Q 636 + 9Φ14 (As1=20,21 cm2). 
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Tablica 8.8 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment na ležaju; ploča POZ 000 
Uobičajena kombinacija 
 




MEd= 67.27 kNm 











h 18,00 cm C 35/45
d1 (d2) 3,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 15,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 67,27 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 16,595 %
es1 10,0 ‰  0,753 %
ec2 2,8 ‰ x 0,218
Msds 67,27 kNm z 0,913
MRd,lim 83,44 kNm As1 11,30 cm
2





 Odabrana armatura: Q 636 + 5φ12 (As1=12.01 cm
2) 
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c) Kontrola pukotina 
 
Slika 8.12 Momenti za kontrolu pukotina ploče POZ 000, GSU-K1 
 
Tablica 8.9 Kontrola pukotina ploče POZ 000 
b = 100,0 cm d = 15,0 cm h = 18,0 cm
fck =   35,0 MN/m
2 fctm =      3,21 MN/m
2 wg = 0,30 mm
As1 =       6,36 cm
2 As2 =       0,00 cm
2 d1 = d2 =       3,0 cm
Es =       200,00 GN/m
2 Ecm =       34,00 GN/m
2 ae = Es/Ecm =   5,88
MEd =       68,5 kNm kt =   0,40
s =   769,26 MN/m
2
x = 3,00 cm p,eff =   0,0085
esmecm  = 0,003051 > 0.6·s/Es = 0,002308
Ø = 6,0 mm c = 2,50 cm
k1 =   0,8 k2 =   0,50
k3 =   3,4 k4 =   0,43
sr,max =   205,28 mm
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Kontrolom pukotina ploče POZ 000 zaključeno je da odabrana armatura u polju (As1=6,36 cm
2
) 
zadovoljava na cijeloj ploči osim na mjestu maksimalnog momenta (označeno na slici 8.12).  
Na tom mjestu potrebno je povećati armaturu donje zone te ona iznosi Q636 + 6Φ12 (As1=13,15 
cm2). 
d) Kontrola progiba 
 
Slika 8.13 Maksimalni progib ploče POZ 000, GSU-K1 









Kratkotrajni progib ploče (očitano iz modela): cmff elk 47.0  
Ukupni progib: 
   rkd Kff   
























Iz estetskih razloga svim pločama pri izradi dati nadvišenje od 1.0 cm u sredini. 
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8.2. Proraĉun AB greda 
Proračun greda proveden je prema EC2 (Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija) te je 
zbog jednostavnosti proveden tablično. U nastavku je prikazan proračun grede POZ 100 i POZ 
000. 
Za proračun graničnog stanja nosivosti greda u polju upotrijebljena je kombinacija GSN-K2 dok 
je kombinacija GSN-K1 upotrijebljena za proračun greda na leţaju.  
Kod proračuna graničnog stanja uporabljivosti mjerodavna kombinacija za kontrolu pukotina je 
GSU-K3 (greda POZ 100) te GSU-K1 (greda POZ 000), a za kontrolu progiba GSU-K1 (greda 
POZ 100 i greda POZ 000). 
8.2.1. Proraĉun grede POZ 100 
a) Polje 
 
Slika 8.14 Momenti za proračun grede POZ 100 u polju, GSN-K2 
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Tablica 8.10 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment u polju; greda POZ 100 
Kombinacija GSN-K2 




MEd= 19.84 kNm 













h 60,00 cm C 35/45
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 55,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 19,84 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 0,226 %
es1 10,0 ‰  0,015 %
ec2 0,2 ‰ x 0,021
Msds 19,84 kNm z 0,993
MRd,lim 1121,77 kNm As1 0,84 cm
2










Slika 8.15 Momenti za proračun grede POZ 100 na ležaju, GSN-K1 
Goran Vrcan  Diplomski rad 
77 
 
Tablica 8.11 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment na ležaju; greda POZ 100 
Kombinacija K1 
 




MEd= 40.36 kNm 













h 60,00 cm C 35/45
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 55,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 40,36 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 0,661 %
es1 10,0 ‰  0,031 %
ec2 0,4 ‰ x 0,037
Msds 40,36 kNm z 0,988
MRd,lim 1121,77 kNm As1 1,71 cm
2





 Odabrana armatura: 4φ14 (As1=6.16 cm
2) 
 
c) Kontrola pukotina 
 
Slika 8.16 Momenti za kontrolu pukotina grede POZ 100, GSU-K3 
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Tablica 8.12 Kontrola pukotina grede POZ 100 
b = 30,0 cm d = 55,0 cm h = 60,0 cm
fck =   35,0 MN/m
2 fctm =      3,21 MN/m
2 wg = 0,30 mm
As1 =       6,16 cm
2 As2 =       0,00 cm
2 d1 = d2 =       5,0 cm
Es =       200,00 GN/m
2 Ecm =       34,00 GN/m
2 ae = Es/Ecm =   5,88
MEd =       18,7 kNm kt =   0,40
s =   58,77 MN/m
2
x = 10,38 cm p,eff =   0,0164
esmecm  = -0,000135 < 0.6·s/Es = 0,000176
Ø = 16,0 mm c = 4,30 cm
k1 =   0,8 k2 =   0,50
k3 =   3,4 k4 =   0,43
sr,max =   311,78 mm
















Računska vrijednost širine pukotina je manja od granične vrijednosti te neće doći do pojave 
pukotina u betonu. 
d) Kontrola progiba 
Progibi grede su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od kratkotrajnog djelovanja 
i radne kombinacije opterećenja (GSU- qggK  0.10.10.11 ). 
 
Slika 8.17 Maksimalni progib grede POZ 100, GSU-K1 
Goran Vrcan  Diplomski rad 
79 
 









Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela): cmff elk 14.0  
Ukupni progib: 
   rkd Kff   
























e) Dimenzioniranje na poprečnu silu 
 
Slika 8.18 Poprečna sila grede POZ 100, GSN-K5 
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Tablica 8.13 Dimenzioniranje na poprečnu silu grede POZ 100 
   dbkf100kCVV wcp131cklRdcc,RdEd   
  dbkV wcp1minmin,c,Rd   
 min,c,Rdc,Rdmjer,c,Rd V,VmaxV   



















C 35/45  (MB-45) 
fcd=35/1.5=23.33 MPa 





bw 30,00 cm C 30/37
h 60,00 cm fck 35,00 Mpa
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2






VEd,max 165,58 kN Računska armatura
Nsd 0,00 kN min 0,0011
k 1,60 m 2
l 0,0037 VEd,max/VRd2 0,17
min 0,42 sw.max 30,0   cm
cp 0,00 kN/cm
2
Asw,min 0,495   cm
2
VRd,c 74,8 kN
VRd,c,min 69,3 kN Odabrano: Ø8 / 10
VRd,c,mjer 74,8 kN Asw,od 0,50   cm
2
 0,516 Vwd 216,37   kN
VRd2 993,3 kN
Odabrano: Ø8 / 30
Asw,od 0,50   cm
2
Vwd 72,12   kN  
Odabrane spone Ø8/30 zadovoljavaju na cijeloj gredi osim na desnom leţaju gdje se javlja 
maksimalna poprečna sila od 165,58 kN (slika 8.18). Na tom mjestu su odabrane spone Ø8/10 na 
udaljenosti od 60 cm od desnog leţaja. 










 Slika 8.19 Usporedba računske poprečne sile i računske nosivosti na poprečne sile 
8.2.2. Proraĉun greda POZ 000 
Na koti ±0.00 m nalaze se ukupno 32 grede. U nastavku je proračunata armatura samo za one 
grede na koje se oslanjaju nosivi zidovi zgrade B (ukupno 4 grede na slici 8.20). Kompletni 







Slika 8.20 Prikaz greda POZ 000 ispod zgrade B 
  





 Slika 8.21 Momenti za proračun grede G-8 u polju, GSN-K2 
Tablica 8.14 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment u polju; greda G-8 
Kombinacija GSN-K2 




MEd= 108.30 kNm 













h 60,00 cm C 35/45
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 55,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 108,30 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 1,800 %
es1 10,0 ‰  0,084 %
ec2 0,7 ‰ x 0,062
Msds 108,30 kNm z 0,979
MRd,lim 1121,77 kNm As1 4,63 cm
2





 Odabrana armatura: 4φ14 (As1=6.16 cm
2) 
 





 Slika 8.22 Momenti za proračun grede G-8 na ležaju, GSN-K1 
Tablica 8.15 Dimenzioniranje na savijanje – maksimalni moment na ležaju; greda G-8 
Kombinacija K1 
 




MEd= 103.41 kNm 













h 60,00 cm C 35/45
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 55,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 103,41 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 1,800 %
es1 10,0 ‰  0,080 %
ec2 0,7 ‰ x 0,062
Msds 103,41 kNm z 0,979
MRd,lim 1121,77 kNm As1 4,42 cm
2





 Odabrana armatura: 4φ14 (As1=6.16 cm
2) 
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c) Kontrola pukotina 
 
Slika 8.23 Momenti za kontrolu pukotina grede G-8, GSU-K1 
Tablica 8.16 Kontrola pukotina grede G-8 
b = 30,0 cm d = 55,0 cm h = 60,0 cm
fck =   35,0 MN/m
2 fctm =      3,21 MN/m
2 wg = 0,30 mm
As1 =       6,16 cm
2 As2 =       0,00 cm
2 d1 = d2 =       5,0 cm
Es =       200,00 GN/m
2 Ecm =       34,00 GN/m
2 ae = Es/Ecm =   5,88
MEd =       67,5 kNm kt =   0,40
s =   212,48 MN/m
2
x = 10,38 cm p,eff =   0,0164
esmecm  = 0,000634 < 0.6·s/Es = 0,000637
Ø = 16,0 mm c = 4,10 cm
k1 =   0,8 k2 =   0,50
k3 =   3,4 k4 =   0,43
sr,max =   304,98 mm
















Računska vrijednost širine pukotina je manja od granične vrijednosti te neće doći do pojave 
pukotina u betonu.  
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d) Kontrola progiba 
Progibi greda su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od kratkotrajnog djelovanja 
i radne kombinacije opterećenja (GSU- qggK  0.10.10.11 ). 
 
Slika 8.24 Maksimalni progib grede G-8, GSU-K1 









Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela): cmff elk 14.0  
Ukupni progib: 
   rkd Kff   
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e) Dimenzioniranje na poprečnu silu 
 
 Slika 8.25 Poprečna sila grede G-8, GSN-K2 
Tablica 8.17 Dimenzioniranje na poprečnu silu grede G-8 
   dbkf100kCVV wcp131cklRdcc,RdEd   
  dbkV wcp1minmin,c,Rd   
 min,c,Rdc,Rdmjer,c,Rd V,VmaxV   



















C 35/45  (MB-45) 
fcd=35/1.5=23.33 MPa 





bw 30,00 cm C 30/37
h 60,00 cm fck 35,00 Mpa
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2






VEd,max 93,78 kN Računska armatura
Nsd 0,00 kN min 0,0011
k 1,60 m 2
l 0,0037 VEd,max/VRd2 0,09
min 0,42 sw.max 30,0   cm
cp 0,00 kN/cm
2
Asw,min 0,495   cm
2
VRd,c 74,8 kN
VRd,c,min 69,3 kN Odabrano: Ø6 / 10
VRd,c,mjer 74,8 kN Asw,od 0,28   cm
2
 0,516 Vwd 121,71   kN
VRd2 993,3 kN  












G-6 6,16 (4Φ14) 6,16 (4Φ14) 0,28 (Φ6/30); 0,79 (Φ8/5) 
G-8 6,16 (4Φ14) 6,16 (4Φ14) 0,28 (Φ6/10) 
G-11 6,16 (4Φ14) 6,16 (4Φ14) 0,28 (Φ6/30);0,50 (Φ8/5) 
G-C 6,16 (4Φ14) 6,16 (4Φ14) 0,28 (Φ6/20); 0,50 (Φ8/5) 
 
Proračunom je ustanovljeno da se za površinu uzduţne armature greda mora upotrijebiti 
minimalna površina koja iznosi 6,00 cm2. Odabrane vilice za prihvat poprečne sile se ugraĎuju na 
različitim razmacima u gredi ovisno o iznosu sile na sljedeći način: 
− GREDA G-6 – u sredini grede se ugraĎuju vilice Φ6/30, a na udaljenosti 1 m od lijevog i 
desnog leţaja vilice Φ8/5 
− GREDA G-8 – po cijeloj duţini grede se ugraĎuju vilice Φ6/10 
− GREDA G-11 - u sredini grede se ugraĎuju vilice Φ6/30, a na udaljenosti 1 m od lijevog i 
desnog leţaja vilice Φ8/5 
− GREDA G-C - u sredini grede se ugraĎuju vilice Φ6/20, a na udaljenosti 1 m od lijevog i 
desnog leţaja vilice Φ8/5  
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8.3. Proraĉun AB zidova 
Proračun AB zidova je proveden prema EC8 (Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija na otpornost 
potresa). U nastavku je prikazan proračun dva karakteristična zida – Z-A i Z-11 (slika 8.26). Za 
oba zida je mjerodavna kombinacija GSN-K3. 
Zid Z-A nije proračunat u potpunosti te je za potrebu diplomskog rada prikazan proračun dijela 
zida duţine 495 cm. Za ostatak zida dat je prijedlog armiranja. Zid Z-11 je proračunat u 
potpunosti te je i armiran sukladno s proračunatom armaturom. 
Rezultati za oba zida su prikazani kao rezultati na 1D elementu. Unutarnje sile na 1D elementu su 
dobivene integriranjem naprezanja na 2D elementu za odabranu efektivnu širinu. U korištenom 
softwearu “Scia Engineer” to omogućava opcija “Integration strips”. 
Armirano betonski zidovi su debljine 30 cm. Za sve zidove predviĎen je beton C 35/45, te 















Slika 8.26 Prikaz pozicije zidova zgrade B  
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8.3.1. Proraĉun zida Z-A 
Dijagrami reznih sila 
 
Slika 8.27 Dijagram momenata savijanja (kNm) zida Z-A: GSN-K3 
  




Slika 8.28 Dijagram poprečnih sila (kN) zida Z-A: GSN-K3 
 
Slika 8.29 Dijagram uzdužnih sila (kN) zida Z-A: GSN-K3 
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Proraĉunske ovojnice reznih sila 




    
    
           vitki zid; potrebno povećanje momenata savijanja 
a1= d cot - vlačni pomak uslijed povećanja poprečne sile 



























Slika 8.30 Ovojnica momenata savijanja 
Proračunska ovojnica poprečnih sila Vsd izvodi se iz 
'
Edsd VV  e
 
gdje je VEd poprečna sila po visini zida dobivena proračunom, a ε faktor uvećanja te za klasu 
duktilnosti DCM vrijedi ε=1,5. 


























































































































Slika 8.32 Ovojnica uzdužnih sila  
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Dimenzioniranje karakteristiĉnog zida 
Geometrijske karakteristike zida: 
 Duljina: lw = 495 cm 
 Širina: bw0= 30 cm 
 d1= 3,0 cm 
 dx= 27 cm 
 dy= 445 cm 
Beton: 
 C35/45 
 fcd=35/1,5=23,33 MPa 
Armatura: 
 B500B 
 fyd=500/1,15=434,78 MPa 
Rubni element: 
 Širina: bw=30 cm 
 Duljina: lc = min {0,15lw;1,5bw} = min {74,25;45} = 45 cm 































sdscdywRdRd MkNmfdbM  )(58,220862333045,43,0159,0
22
lim,lim,   
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min, cmAs   
Odabrano: 1018 (As=25,45 cm
2
) 
Dimenzioniranje na poprečnu silu 
Rezna sila: Vsd= 1701,79 kN 
  
 
Odabrano: Q-226 (As=2,26 cm
2
/m) -obostrano 
Visina kritičnog područja: 
hkr= max(lw, hw/6)= max (495; 572) = 572 cm,  
    {
   
               
                
} 
      
    {
               
            
} 
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Nosivost zidova na poprečne sile (s minimalnom armaturom): 
- slom tlačne dijagonale izvan kritičnog područja 
            
                

























- slom tlačne dijagonale u kritičnom području; za klasu DCM kao u EC2 
               (  
   
   
)              (  ) 
               
  
   
          
                                  
                           
         (  
  
   
)                 (     )                            












a Horizontalne šipke u hrptu moraju zadovoljiti  
uvjet          (      )                 , a vertikalne šipke moraju zadovoljiti 
uvjet                                  gdje je: 
      
  
      
 
      
      
         - omjer armiranja hrpta 
                 
    
    
           – proračunska vrijednost granice popuštanja 
armature 
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− horizontalne šipke 
                              
       (       )                                         




      
  
      
 
      
      
          
       (       )                                          
Horizontalne šipke zadovoljavaju. 
− vertikalne šipke 
                                          29,6215  
                
 Vertikalne šipke zadovoljavaju 
Odabrana armatura: Q-503 (As=5,03 cm
2
/m) – obostrano. 
Za klasu DCM nije potrebna provjera na posmični slom klizanjem. 
Detaljiranje lokalne duktilnosti zida 
Pretpostavljena armatura: Φ6 (As=0,28 cm
2
). 






















Pretpostavljene vilice: 6/15. 
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Kontrola tlačnih naprezanja: 























- mehanički koeficijent armiranja 
 
   
     
   
 
             
    
       











































Mehanički obujamski omjer zahtjevane ovijene armature rubnog elementa treba 
zadovoljavati uvjet: 





yddwd ewwa    
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5  za DCM 
18,0d  
)(30 cmbc   
)(240 cmb   
)(390 cmh   
001,0%1,0, dsye  
sn aaa   
     ∑
  
 
       
   
               
       
       
   (  
 
   
)  (  
 
    
)  (  
  
    
)  (  
  
    
)        











Ukupna odabrana armatura: 
 Q-503 – obostrano 
 1018 – u rubnom elementu 













Slika 8.33 Prikaz armature zida Z-A 
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8.3.2. Proraĉun zida Z-11 
Dijagrami reznih sila 
 
Slika 8.34 Dijagram momenata savijanja (kNm) zida Z-11: GSN-K3 
 
Slika 8.35 Dijagram poprečnih sila (kN) zida Z-11: GSN-K3 
  




Slika 8.36 Dijagram uzdužnih sila (kN) zida Z-11: GSN-K3 
Proraĉunske ovojnice reznih sila 




    
   
          vitki zid; potrebno povećanje momenata savijanja 
a1= d cot - vlačni pomak uslijed povećanja poprečne sile 




























































Slika 8.37 Ovojnica momenata savijanja 
Proračunska ovojnica poprečnih sila Vsd izvodi se iz 
'
Edsd VV  e
 
gdje je VEd poprečna sila po visini zida dobivena proračunom, a ε faktor uvećanja te za klasu 
duktilnosti DCM vrijedi ε=1,5. 
  


























































































































Slika 8.39 Ovojnica uzdužnih sila  
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Dimenzioniranje karakteristiĉnog zida 
Geometrijske karakteristike zida: 
 Duljina: lw = 780 cm 
 Širina: bw0= 30 cm 
 d1= 3,0 cm 
 dx= 27 cm 
 dy= 702 cm 
Beton: 
 C35/45 
 fcd=35/1,5=23,33 MPa 
Armatura: 
 B500B 
 fyd=500/1,15=434,78 MPa 
Rubni element: 
 Širina: bw=30 cm 
 Duljina: lc = min {0,15lw;1,5bw} = min {117;45}=45 cm 































sdscdywRdRd MkNmfdbM  )(25,548412333002,73,0159,0
22
lim,lim,   
    
   
        
 
           
            
                 
                                          





























min, cmAs   
Odabrano: 1022 (As=38,01 cm
2
)  
Dimenzioniranje na poprečnu silu 
Rezna sila: Vsd= 1544,64 kN 
  
 
Odabrano: Q-226 (As=2,26 cm
2
/m) -obostrano 
Visina kritičnog područja: 
hkr= max(lw, hw/6)= max (780; 572) = 780 cm,  
    {
   
               
                
} 
      
    {
               
            
} 
 
cmhkr 544  
Nosivost zidova na poprečne sile (s minimalnom armaturom): 
- slom tlačne dijagonale izvan kritičnog područja 
            
                
































- slom tlačne dijagonale u kritičnom području; za klasu DCM kao u EC2 
               (  
   
   
)              (  ) 
               
  
   
          
                                    
                           
         (  
  
   
)                   (  )                             












a Horizontalne šipke u hrptu moraju zadovoljiti  
uvjet          (      )                 , a vertikalne šipke moraju zadovoljiti 
uvjet                                  gdje je: 
      
  
      
 
      
      
         - omjer armiranja hrpta 
                 
   
    
           – proračunska vrijednost granice popuštanja 
                             
− horizontalne šipke 
       (       )                                          
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       (       )                                          
Horizontalne šipke zadovoljavaju. 
− vertikalne šipke 
                                                      
                 
 Vertikalne šipke zadovoljavaju. 
Odabrana armatura: Q-335 (As=3,35 cm
2
/m) – obostrano. 
Za klasu DCM nije potrebna provjera na posmični slom klizanjem. 
Detaljiranje lokalne duktilnosti zida 
Pretpostavljena armatura: Φ6 (As=0,28 cm
2
). 






















Pretpostavljene vilice: 6/15. 
Kontrola tlačnih naprezanja: 
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- mehanički koeficijent armiranja 
   
     
   
 
             
    
       











































Mehanički obujamski omjer zahtjevane ovijene armature rubnog elementa treba 
zadovoljavati uvjet: 





yddvd ewwa   
5  za DCM 
108,0d  
)(30 cmbc   
)(240 cmb   
)(390 cmh   
001,0%1,0, dsye  
sn aaa   
     ∑
  
 
       
   
                
       
       
   (  
 
   
)  (  
 
    
)  (  
  
    
)  (  
  
    
)        
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Ukupna odabrana armatura: 
 Q-335 – obostrano 
 1022 – u rubnom elementu 























Slika 8.40 Prikaz armature zida Z-11 
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9. PRORAĈUN AB STUPOVA 
Proračun AB stupova proveden je tako da se za pretpostavljenu armaturu i beton izradio dijagram 
nosivosti stupa. Proračun je izvršen pomoću software-a Aspalathos Section Design dok su 
rezultati prikazani pomoću Microsoft Excel-a. 
Stupovi se izvode samo u garaţi koja ima 3 etaţe. Proračunom je dobiveno da se stupovi I2 i J4 
na koti  -9,00 m trebaju betonirati betonom C40/50, a ostali betonom C35/45.  
Svi stupovi imaju kruţni poprečni presjek promjera 70 cm, a zaštitni sloj iznosi 3 cm. Visina 
stupova mjereno od osi iznosi 3 m. 










2 3 4 8 1011
 
Slika 9.1 Prikaz pozicije stupova 
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9.1. Kreiranje dijagrama nosivosti 
Dijagram nosivosti je dobiven zadavanjem različitih odnosa momenta i uzduţne sile, te 
izračunavanjem granične nosivosti za svaki zadani odnos. 
Pretpostavljeni materijal: 
− beton C 35/45 




Slika 9.2 Poprečni presjek stupa 
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Nakon kreiranja dijagrama nosivosti očitani su parovi (Nmax;Mprip) te (Mmax;Nprip).  
Maksimalnu uzduţnu silu daje vjetrovna kombinacija GSN-K4 (1,35g+1,35∆g+1,5*1,2q+1,5* 
Wx(-)) i ona se javlja na stupu I2 na koti -9,00 m. 
 Maksimalni moment savijanja daje potresna kombinacija GSN-K7 (1,0g +1,0∆g +0,3*q+1,0 *Sx 
+0,3*Sy) te se on javlja na stupu J2 na koti -3,00 m. 


















   
Iz slike 9.3 vidljivo je da maksimalna uzduţna sila prelazi graničnu nosivost na uzduţne sile te je 
takve stupove potrebno betonirati kvalitetnijim betonom. Odabran je beton C40/50 te je ponovno 
kreiran dijagram nosivosti. 
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   
U tablici 9.1 istaknuti stupovi I2 i J4 koji se nalaze na koti -9,00 m trebaju se betonirati betonom 
C40/50. 
Tablica 9.1 Prikaz uzdužnih sila u stupovima 
KOTA -9,00 m -6,00 m -3,00 m 
STUP N (kN) N (kN) N (kN) 
C11 3130,04 2744,42 2371,98 
F3 3538,34 3006,6 2591,19 
F10 3501,3 2978,47 2476,26 
I2 3795,03 3351,43 2936,5 
I10 3391,07 2892,64 2415,35 
J2 3249,77 2856,55 2506,51 
J4 3744,07 3232,56 2749,06 
J7 3051,41 2713,35 2394,08 
J8 2589,84 2157,12 1730,34 
J10 3242,03 2775,65 2344,85 
9.2. Detaljiranje lokalne duktilnosti 
Detaljiraje lokalne duktilnosti je provedeno za stup I2 pošto se na tom stupu javlja najveća 
uzduţna sila. Armatura dobivena proračunom je upotrijebljena za ostale stupove takoĎer. 
Karakteristike stupa I2: 
− visina lcol=3,00 m 
− kruţni p.p. 70 cm 
− beton C40/50 – fcd=40/1,5=26,67 MPa 
− armatura B500 B – fyd=500/1,15=434,78 MPa 
Pretpostavljena armatura: Φ8 (As=0,5 cm
2
). 
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Pretpostavljene vilice: 8/10. 
Visina kritičnog područja: 
hkr= max(hc, lcl/6, 0,45)= max (0,70; 0,46; 0,45) = 0,70 m 
Pri vrhu i dnu stupa vilice se progušćuju na 0,6*10= 6 cm. 
Kontrola tlačnih naprezanja: 


























- mehanički koeficijent armiranja 
 
   
     
   
 
         
     
      
    
       























Mehanički obujamski omjer zahtjevane ovijene armature stupa treba zadovoljavati uvjet: 





yddvd ewwa   
5  za DCM 
37,0d  
)(70 cmbc   
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)(6300 cmDb   
001,0%1,0, dsye  
sn aaa   
     
   (  
 
   
)
 
 (  
  
    
)
 
       
















Slika 9.5 Prikaz armature stupa 
9.3. Kontrola izvijanja 
Kontrola izvijanja je takoĎer provedena za stup I2. Pošto predmetna graĎevina ima veliki broj 
krutih elemenata (zidova) u oba smjera pretpostavljeno je da se radi o nepomičnom sustavu.  
Prema Jackson-Morelandovim nomogramima maksimalna vrijednost koeficijenta izvijanja β za 
nepomični sustav iznosi β=1 te je ta vrijednost uzeta u proračunu jer smo tako na strani 
sigurnosti. 
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√   
         (  
   
   
)    |   |  |   | 
                       – duţina izvijanja 
    – koeficijent koji ovisi o uvjetima na  osloncima 
  
    
  
 
     
  
                – moment tromosti poprečnog presjeka 
  
    
 
 
     
 
             – površina poprečnog presjeka 
        – ekscentriciteti uzduţne tlačne sile na gornjem i donjem kraju stupa respektivno 
  
   
√                  
       
        (  
 
   
)     
                  Nije potreban proračun po teoriji II. reda 
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10. PRORAĈUN TEMELJA 
GraĎevina je temeljena na mekoj stijeni (tupina ili lapor). Dopušteno naprezanje u tlu je 
procijenjeno na 500 kN/m
2
. 
Temelji su predviĎeni kao klasični armirano betonski elementi. Za sve temelje predviĎen je beton 
C 35/45, te armatura B 500B. Zaštitni slojevi betona do armature iznose 5 cm. 
10.1. Temelji samci 
Temelji samci se izvode ispod stupova (slika 10.1). Za mjerodavne rezne sile uzete su reakcije u 
leţajevima. Naprezanja ispod temelja su kontrolirana za maksimalnu uzduţnu silu i pripadni 
moment, te za maksimalni moment i pripadnu u zduţnu silu. 










2 3 4 8 10117  
Slika 10.1 Prikaz pozicije temelja samaca 
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Slika 10.2 Skica temelja samca 
− dopušteno naprezanje u tlu:                    
  
− beton C35/45:           
− odabrana visina: h=0,5 m 
− širina temelja 
  
   
 
        
   
   
 
       
   
         
       √  √           
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Kontrola naprezanja na dodirnoj plohi temelj-tlo 
− mjerodavne rezne sile na spoju stup-temelj: 
( )                                     
( )                                     
 
Slika 10.3 Prikaz maksimalnog momenta i pripadne uzdužne sile, kombinacija GSN-K3 
GSN-K3=1,35g+1,35∆g+1,5*1,2q+1,5*Wx(+) 
 
Slika 10.4 Prikaz maksimalne uzdužne sile i pripadnog momenta, kombinacija GSN-K4 
GSN-K4=1,35g+1,35∆g+1,5*1,2q+1,5*Wx(-) 
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− teţina temelja 
    
            
                  

















NN SdTSd  
  21
1 /31,418 mkN   ;  
  21
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  22
1 /43,468 mkN   ;  
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Slika 10.5 Naprezanja ispod temelja 
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Proraĉun potrebne armature 





Slika 10.6 Opterećenje temelja 









15,1116,442 mkNmM sd 

  

















Odabrano: 6Φ20 (As=18,85 cm
2
/m`) 
Minimalna površina uzduţne vlačne armature: 
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10.2. Trakasti temelji 
Trakasti temelji su predviĎeni ispod nosivih zidova na obodu graĎevine (slika 10.7). Za 
mjerodavne rezne sile korištene su rezultante reakcija u leţajevima, te je cijeli proračun proveden 
u Excelu. 












 Slika 10.7 Prikaz pozicije trakastih temelja 
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10.2.1. Dimenzioniranje temelja T-1 
− dopušteno naprezanje u tlu:                    
  
− beton C35/45:           
− odabrana visina: h=0,5 m 
− duljina temelja: l=23,47 m 
− mjerodavne rezne sile: 
                             
 
Slika 10.8 Rezultante reakcija u ležajevima, kombinacija GSN-K4 
GSN-K4=1,35g+1,35∆g+1,5*1,2q+1,5*Wx(-) 
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Odabir širine temelja 
Maksimalno tlačno naprezanje mora biti manje od dopuštenog: 
      
   
 
 
   
 




                
       
 
      
        
 
      
                                
         
Odabrana širina temelja: b=0,7 m 
Proraĉun naprezanja ispod temeljne trake 
− površina temelja: A=l*b=23,47*0,7=16,43 m2 
− moment otpora: W=l*b2/6=23,47*0,72/6=1,92 m3 
− naprezanja: 
     
   
 
 





   
       
     
 
      
    
              
   
       
     
 
      
    
              






































Slika 10.9 Naprezanja ispod temelja 
Proraĉun armature temelja 






Slika 10.10 Opterećenje temelja 
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20,0169,273 mkNmM sd 

  


















− minimalna armatura 
  ´/75,6451000015,00015,0 21 mcmdbAs 
 
Odabrano: 7Φ12 (As=7,92 cm
2
/m`) 
10.2.2. Rezultati proraĉuna temeljnih traka 
Tablica 10.1 Proračun naprezanja ispod temeljne trake 
 
Tablica 10.2 Proračun potrebne armature 
Temelj b`(m) σ`(kN/m2) σ1(kN/m
2) MSd(kNm) As1(cm
2/m`) 
T-1 0,2 273,69 391,61 7,05 0,40 
T-3 0,85 442,98 453,53 162,57 9,23 
T-11 1,45 491,18 450,70 487,98 27,71 
T-12 0,2 298,48 459,04 8,11 0,46 
T-A 0,85 451,22 460,14 165,15 9,38 
T-C(1-3) 0,7 414,13 442,34 106,07 6,02 
T-K 0,6 361,67 384,51 67,84 3,85 
 
Minimalna armature: 
  ´/75,6451000015,00015,0 21 mcmdbAs 
 
  




T-1 23,47 0,7 0,5 16,429 1,92 150,68 4936,93 205,36 5142,29 150,68 391,61 234,39 500
T-3 4,15 2 0,5 8,3 2,77 34,35 3557,54 103,75 3661,29 34,35 453,53 428,70 500
T-11 2,15 3,2 0,5 6,88 3,67 13,37 3274,52 86,00 3360,52 13,37 492,09 484,80 500
T-12 27,25 0,7 0,5 19,075 2,23 238,21 6475,97 238,44 6714,41 238,21 459,04 244,96 500
T-A 22,35 2 0,5 44,7 14,90 156,45 19540,18 558,75 20098,93 156,45 460,14 439,14 500
T-C(1-3) 5,64 1,7 0,5 9,588 2,72 76,62 3850,87 119,85 3970,72 76,62 442,34 385,93 500
T-K 31,1 1,5 0,5 46,65 11,66 242,11 16385,75 583,13 16968,88 242,11 384,51 342,99 500
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10.3. Temeljna ploĉa 
Temeljna ploča je predviĎena izmeĎu osi 5-8 i B-I (slika 10.11). Modelirana je u programskom 
paketu Scia Engineer kao puna armiranobetonska ploča debljine 50 cm koja je oslonjena na 
elastičnom leţaju. 
Proračun je izvršen prema EC2 kao i za meĎukatnu konstrukciju. 



















Slika 10.11 Prikaz pozicije temeljne ploče 
  
Goran Vrcan  Diplomski rad 
127 
 
a) Rezultati proračuna 
 
Slika 10.12 Momenti my za proračun temeljne ploče, GSN-K4 
 
.Slika 10.13 Momenti mx za proračun temeljne ploče, GSN-K5  




Za proračun temeljne ploče u polju upotrijebljen je moment od 138,61 kNm (slika 10.12). 
Maksimalni moment iznosi 292,64 kNm (slika 10.13) te je na mjestu maksimalnog momenta 
potrebno povećati armaturu. 
Tablica 10.3 Dimenzioniranje na savijanje – mjerodavni moment u polju 
Kombinacija K1 




MEd= 138.61 kNm 











h 50,00 cm C 35/45
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 45,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 138,61 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 3,687 %
es1 10,0 ‰  0,163 %
ec2 1,0 ‰ x 0,090
Msds 138,61 kNm z 0,969
MRd,lim 750,94 kNm As1 7,31 cm
2





 Odabrana armatura: Q 785 (As1=7.85 cm
2) 
 
Na mjestu maksimalnog momenta potrebna armatura iznosi 15,71 cm
2
, te je odabrano: 








Za proračun temeljne ploče na leţaju upotrijebljen je moment od 117,04 kNm (slika 10.13). 
Maksimalni moment iznosi 219,30 kNm (slika 10.13) te je na mjestu maksimalnog momenta 
potrebno povećati armaturu. 
Tablica 10.4 Dimenzioniranje na savijanje – mjerodavni moment na ležaju 
Uobičajena kombinacija 
 




MEd= 117.04 kNm 












h 50,00 cm C 35/45
d1 (d2) 5,00 cm fcd 2,33 kN/cm
2
d 45,00 cm fyd 43,48 kN/cm
2
MEd 117,04 kNm Jednostruko armiranje
NEd 0,00 kN w 3,007 %
es1 10,0 ‰  0,137 %
ec2 0,9 ‰ x 0,080
Msds 117,04 kNm z 0,972
MRd,lim 750,94 kNm As1 6,15 cm
2





 Odabrana armatura: Q 636 (As1=6.36 cm
2) 
 
Na mjestu maksimalnog momenta potrebna površina armature iznosi 11,68 cm2, te je odabrano: 
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